
Перевод оригинала инструкции

EB 8387-3 RU

Версия программного обеспечения 1.6xx

Ревизия май 2017

Электропневматический позиционер Tип 3731-3 во 
взрывонепроницаемом корпусе
c HART®-протоколом



Примечание к инструкции по монтажу и эксплуатации

Настоящая инструкция по монтажу и эксплуатации (ИМЭ) является руководством по 
безопасному монтажу и эксплуатации. Указания и рекомендации данной ИМЭ являются 
обязательными при работе с оборудованием SAMSON.

 Î Внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните её для последующего 
использования.

 Î Если у вас есть какие-либо вопросы, выходящие за рамки данной 
ИМЭ, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания SAMSON 
(aftersalesservice@samsongroup.com).

Инструкции по монтажу и эксплуатации прилагаются к приборам. Самые 
актуальные версии доступны в интернете на сайте www.samsongroup.com 
> Service & Support > Downloads > Documentation.

 Примечания и их значение 
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смерти или тяжёлым травмам

Предупреждает о материальном ущербе и 
выходе оборудования из строя

Дополнительная информация

Практические советы
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1 Техника безопасности и меры защиты
Использование по назначению
Электропневматический позиционер SAMSON Тип 3731-3 устанавливают на пнев-
матические регулирующие клапаны. Он выполняет привязку положения клапана 
к величине управляющего сигнала. Прибор рассчитан для определённых условий 
(например, рабочее давление, температура). Соответственно, заказчик должен ис-
пользовать позиционер только на тех участках, где условия работы соответствуют 
расчётным параметрам. Если эксплуатант планирует использовать позиционер 
для иных целей или в иных условиях, ему следует обсудить это со специалистами 
компании SAMSON.
SAMSON не несёт ответственности за повреждения и неисправности, возникшие 
в результате эксплуатации, не соответствующей назначению устройства, а также 
вызванные воздействием внешних сил и условий.

 Î Сфера, пределы и возможности применения прибора указаны в технических 
характеристиках.

Вероятные случаи неправильного обращения с техникой
Позиционер Тип 3731-3 не предназначен для применения в следующих условиях:

 − применение с нарушением предельных параметров, приведённых в техниче-
ских характеристиках и заданных расчётными параметрами при заказе

Кроме этого, ненадлежащим применением прибора считается:
 − использование неоригинальных запасных частей, выпущенных сторонними 

производителями
 − выполнение не предусмотренных в описании работ по техобслуживанию

Квалификация обслуживающего персонала
Монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание позиционера могут осу-
ществлять только специалисты при условии соблюдения действующих правил. 
Под специалистами в данном руководстве по монтажу и эксплуатации подразуме-
ваются лица, которые на основе специального образования и опыта, а также зна-
ний действующих норм и стандартов, регламентирующих их работу, способны 
предусмотреть возможные риски.
К работе со взрывозащищённым позиционером Тип 3731-3 допускается только 
квалифицированный персонал, имеющий необходимую подготовку или прошед-
ший соответствующий инструктаж и имеющий допуск к работе со взрывозащищён-
ными устройствами во взрывоопасных установках.
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Средства индивидуальной защиты
Для работы непосредственно с позиционером средства индивидуальной защиты 
не требуются. При монтаже и демонтаже может потребоваться проведение работ 
на присоединённом клапане.

 Î Соблюдайте рекомендации по применению средств индивидуальной защиты из 
соответствующей документации к клапану.

 Î Прочее защитное снаряжение запрашивайте у Заказчика оборудования.

Изменения и прочие модификации
Компания SAMSON не даёт разрешения на внесение изменений, переделку и про-
чие модификации устройства и не несёт за них ответственности. Такие работы мо-
гут выполняться исключительно на собственный страх и риск. Кроме того, они мо-
гут являться дополнительными факторами риска, что в конечном итоге может при-
вести к тому, что устройство не будет отвечать требованиям согласно его назначе-
нию.

Защитные устройства
При отказе пневмопитания позиционер удаляет воздух из привода, и регулирую-
щий клапан переходит в положение безопасности, определяемое приводом.

Предупреждение об остаточных рисках
Позиционер оказывает прямое воздействие на регулирующий клапан. Риски трав-
мирования персонала или материального ущерба, связанные с воздействием ра-
бочей среды, регулирующего давления или подвижных деталей регулирующего 
клапана, должны быть исключены посредством надлежащих мер. Для этого опера-
тор и обслуживающий персонал обязаны соблюдать все указания по технике безо-
пасности, предупредительные указания и инструкции данного руководства по мон-
тажу и эксплуатации, в частности по монтажу, вводу в эксплуатацию и ремонту.
Если давление питания в пневматическом приводе вызывает недопустимое дви-
жение или усилие, давление питания следует ограничивать при помощи соответ-
ствующей редукционной установки.

Эксплуатант должен соблюдать должную осмотрительность
Оператор оборудования несёт ответственность за его правильную эксплуатацию, 
а также за соблюдение правил техники безопасности. Оператор оборудования обя-
зан предоставить обслуживающему персоналу настоящую инструкцию по монтажу 
и эксплуатации, а также обучить персонал надлежащей работе с оборудованием. 
При этом следует убедиться в отсутствии угроз безопасности обслуживающему 
персоналу и третьим лицам.
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Пользователь должен соблюдать должную осмотрительность
Оператор оборудования должен быть ознакомлен с настоящей инструкцией по 
монтажу и эксплуатации и учитывать содержащиеся в ней указания о возможных 
рисках, предупреждения об опасности и рекомендации. Кроме этого, он обязан 
знать и соблюдать действующие правила техники безопасности и нормы предот-
вращения производственного травматизма.

Ремонт взрывоопасных приборов
Если выполняется ремонт компонентов технологического оборудования, обеспечи-
вающих взрывозащиту, повторный ввод их в эксплуатацию разрешается только по-
сле проведённой компетентным специалистом проверки соответствия этих эле-
ментов требованиям взрывозащиты, после которой выдаётся соответствующий 
сертификат или осуществляется маркировка позиционера знаком технического 
контроля. Проверка компетентным специалистом не требуется, если перед повтор-
ным вводом в эксплуатацию прибор проходит штучное испытание производите-
лем, подтверждённое знаком технического контроля на приборе.

Прочие применяемые нормы и правила
Устройство с маркировкой CE соответствует требованиям следующих директив:

 − Тип 3731-3: 2014/30/EU, 2011/65/EU
 − Тип 3731-321: 2014/30/EU, 2014/34/EU, 2011/65/EU

Подробную информацию по сертификатам соответствия стандартам ЕС см. в при-
ложении.

Прочие применяемые технологические инструкции
В дополнение к настоящей инструкции по монтажу и эксплуатации требуются сле-
дующие документы:

 − Инструкция по эксплуатации для диагностики клапана EXPERTplus: u EB 8389
 − Инструкции по монтажу и эксплуатации компонентов, на которые монтируется 

позиционер (клапан, привод, аксессуары к регулирующему клапану ...)

https://www.samsongroup.com/document/e83890de.pdf
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1.1 Рекомендации по предотвращению тяжёлого 
физического ущерба

ОПАСНО!

Угроза жизни из-за образования взрывоопасной атмосферы!

Ненадлежащие установка, эксплуатация или техническое обслуживание пози-
ционера во взрывоопасной атмосфере могут стать причиной воспламенения 
атмосферы и, вследствие этого, к смерти.

 Î На монтаж и установку во взрывоопасной зоне распространяются требова-
ния EN 60079-14, VDE 0165 часть 1.

 Î К установке, работе и техобслуживанию взрывозащищённых устройств до-
пускается только квалифицированный персонал, имеющий необходимую 
подготовку или прошедший соответствующий инструктаж и имеющий до-
пуск к работе со взрывозащищёнными устройствами во взрывоопасных 
установках.

1.2 Рекомендации по предотвращению 
производственного травматизма

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск травмирования , обусловленный подвижными частями клапана!
В процессе инициализации и эксплуатации позиционера происходит переме-
щение клапана в пределах всего диапазона регулирования. Существует риск 
сдавливания и зажима, если рука окажется внутри конструкции.

 Î В процессе инициализации не притрагивайтесь к узлам, расположенным 
внутри рамы клапана, и подвижным узлам клапана.
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1.3 Рекомендации по предотвращению материального 
ущерба

ВНИМАНИЕ!

Опасность повреждения позиционера при неправильном положении при 
монтаже!

 Î Запрещается устанавливать позиционер тыльной стороной вверх.
 Î Запрещается закрывать или дросселировать вентиляционное отверстие во 
время монтажа!

Повреждение путевого датчика из-за неправильного монтажа рычага на 
исполнениях позиционеров без проскальзывающей муфты!

 Î При ослаблении и затягивании рычага удерживайте его по центру, чтобы он 
не упирался в концевые упоры.

Риск неисправной работы из-за неверной последовательности при вводе 
в эксплуатацию!
Правильная работа позиционера обеспечивается только, если монтаж и ввод 
в эксплуатацию были выполнены в указанном здесь порядке.

 Î Описание процедур монтажа и ввода в эксплуатацию см. в гл. 5.
Риск повреждения позиционера из-за ненадлежащего электропитания!
Электропитание для позиционера должно поступать из соответствующего 
источника питания.

 Î Использовать только источник тока, не использовать источников напряже-
ния.

Риск повреждения и неисправности позиционера из-за неправильного 
подключения клемм!
Надёжная работа позиционера обеспечивается только при соблюдении задан-
ной схемы клеммных подключений.

 Î Электрические подключения соленоидного клапана выполняйте согласно 
схеме клеммных подключений.
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Неправильная работа из-за невыполненной инициализации!
При выполнении инициализации позиционер адаптируется к положению при 
монтаже. Позиционер готов к работе только после успешного завершения ини-
циализации.

 Î При первом запуске позиционера необходимо выполнить инициализацию.
 Î После изменения монтажного положения необходимо выполнить инициали-
зацию позиционера.

Риск повреждения позиционера из-за неправильного заземления электри-
ческих сварочных аппаратов!

 Î Не заземлять электрические сварочные аппараты вблизи позиционера.
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2 Маркировка прибора

2.1 Типовой шильдик

* See technical data and explosion-protection certificate for 
   permissible ambient temperature and maximum values.

Supply  
HART    capable Positioner  R

Option: 

Input signal 4 to 20 mA (polarity insensitive) 
Shutdown at 3.8 mA 

 

-NPT-  SupplyOutput   

3731 - 3

Made in GermanySAMSON AG D-60314 Frankfurt 

Date 

Mat.                   
S/N
Model 

SAM SV  HV 

1

2

3

4
5 6 7

8
9
10

11

12

1 Давление питания
2 Тип взрывозащиты
3 Опции
4 Дата изготовления
5 Ключ для NE 53 (внутреннее обозначение)
6 Версия аппаратного обеспечения
7 Версия программного обеспечения
8 Номер материала
9 Серийный номер
10 Модель №
11 Допуски (CE, EAC, UKCA и т. д.)
12 Код DataMatrix 

(электронный типовой шильдик)

Расположение данных на типовом шильдике может отличаться в зависимости 
от допуска.

Информация
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2.2 Код изделия
Позиционер Тип 3731- 3 x x x x x x x 0 0 x 1 x 0 0 0
с LCD, автоматической настройкой, протоко-
лом HART®

Взрывозащита

ATEX II 2G Ex db IIC T6 Gb, II 2G Ex db eb IIC T6 
Gb
II 2G Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb
II 2G Ex ia IIC T6 Ga
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

2 1

FM Класс I, Разд. 1+2, Группы B, C, D 
Класс I, Зона 1, Группы IIB+H2 
Класс I, Разд. 1+2, Группы E, F, G; Класс III

2 3

CSA Класс I, Зона 1, Группа IIB+H2 T4...T6 
Класс I, Разд. 1+2, Группы B, C, D T4...T6 
Класс II, Разд. 1, Группы E, F, G

EAC Ex 1Ex d IIC T6/T5/T4 Gb X
Ex tb IIIC T 80 °C Db X

2 4

JIS Ex d IIC T6 2 7

Опция

нет 0 0

Датчик положения 0 1

Дискретный вход 0 3

Принудительный сброс воздуха 0 5

Дискретный выход (NAMUR/SPS) 0 6

Диагностика

EXPERTplus для регулирующего клапана 4

Резьба для электрического подключения

2 x M20 x 1,5 1

2 x ½ NPT 2

Безопасная работа

безопасное отключение при значении регули-
рующего параметра менее 3,85 мА 1



14  EB 8387-3 RU

Маркировка прибора

Позиционер Тип 3731- 3 x x x x x x x 0 0 x 1 x 0 0 0
Сертификат взрывобезопасности

CCC Ex Ex db IIC T4...T6 Gb
Ex db eb IIC T4...T6 Gb
Ex tb IIIC T80 °C Db

2 1 1

IECEx Ex d IIC T6, T5, T4 Gb 
Ex d e IIC T6, T5, T4 Gb 
Ex tb IIIC T80°C Db IP66

2 1 2

CCoE Ex db IIC T6 Gb

ECAS Ex Ex db IIC T6 Gb
Ex db eb IIC T6 Gb
Ex tb IIC T80 °C Db

2 1

EAC Ex 1Ex d IIC T6/T5/T4 Gb X
1Ex d e IIC T6/T5/T4 Gb X
Ex tb IIIC T 80 °C Db X

2 1 3

KCS Ex d IIC T6/T5/T4 2 1 5

INMETRO Ex d IIC T* Gb
Ex de IIC T* Gb
Ex tb IIIC T80°C Db

2 1 6

NEPSI Ex db IIC T4...T6 Gb
Ex db eb IIC T4...T6 Gb
Ex tb IIIC T80°C Db

2 1 1

TR CMU 
1055

II 2G Ex db IIC T6 Gb
II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
II 2G Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb
II 2G Ex ia IIC T6 Ga
II 2D Ex tb IIIC T80 °C Db IP66

2 1 7

Специальное применение

нет 0

Специальное исполнение

нет 0 0 0
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2.3 Версии программного обеспечения
Изменения встроенного программного обеспечения по сравнению с предыдущей 
версией
старая 
версия

новая версия

1.41 1.42
Холодный запуск не устанавливает привязку положения безопасности AIR TO 
OPEN (AtO)/AIR TO CLOSE (AtC) на стандартное значение. Настройка сохраня-
ется.

1.42 1.51
Все функции диагностики EXPERTplus доступны на позиционере без под-
тверждения (см. u EB 8389 «Диагностика клапана EXPERTplus»).
Опция дискретного входа со следующими действиями:

 − перенос коммутационного положения
 − применение местной защиты записи
 − переключение между автоматическим и ручным режимом
 − Различные функции диагностики, см. u EB 8389 «Диагностика клапана 
EXPERTplus»

При инициализации предельное значение давления (код 16) более не устанав-
ливается автоматически.

1.51 1.52
внутренние изменения

1.52 1.53
внутренние изменения

1.53 1.60
внутренние изменения

1.60 1.61
 − Стандартные значения для теста реакции на ступенчатое воздействие были 
адаптированы к типу позиционера.

 − Оптимизация выполнения теста реакции на ступенчатое воздействие.
 − Неинициализированное устройство переходит в статус NAMUR "За предела-
ми спецификаций" (преждевременный отказ).

 − Код 4: настройка положения штифта увеличивается на 300 мм.

https://www.samsongroup.com/document/e83890de.pdf
https://www.samson.de/document/e83890de.pdf
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3 Конструкция и принцип 
действия

 Î См. Рис. 1
Электропневматический позиционер 
Ex-d устанавливается на пневматиче-
ские регулирующие клапаны. Он пред-
назначен для привязки положения кла-
пана (регулируемый параметр x) к вели-
чине регулирующего сигнала (заданное 
значение w). Регулирующий сигнал, по-
ступающий из регулирующей системы, 
сравнивается с величиной хода или уг-
ла поворота регулирующего клапана, 
и выдает необходимое управляющее 
давление (выходной сигнал y).
Позиционер состоит из электрической 
системы путевых датчиков (2), аналого-
вого i/p-преобразователя (6) с подклю-
чённым пневматическим усилителем (7) 
и электроники с микроконтроллером (5).
При наличии рассогласования давле-
ние на приводе либо увеличивается, ли-
бо уменьшается. Давление питания на 
привод может быть ограничено про-
граммно или по месту до 1,4, 2,4 или 
3,7 бар. Постоянный сброс воздуха в ат-
мосферу регулируется регулятором 
расхода (9) по заданному значению. По-
ток избыточного воздуха очищает кор-
пус изнутри, а также оптимизирует про-
изводительность пневматического уси-
лителя (7). Для предотвращения зави-
симости от давления на входе в i/p-пре-
образователь (6) через регулятор дав-
ления (8) подается постоянное входное 
давление.

Все детали заключены в корпус Ex d, 
электрическое подключение осущест-
вляется через отдельный клеммный от-
сек, который также имеет исполнение 
Ex d.
В позиционер встроена расширенная 
версия диагностики EXPERTplus. С ее 
помощью на позиционер передается ин-
формация и формируется диагностика 
и сообщения о состоянии, что позволя-
ет быстро локализовать ошибки.
Позиционер подходит для следующих 
типов присоединения с помощью соот-
ветствующего дополнительного обору-
дования:

 − Прямой монтаж на приводах 
SAMSON Тип 3277-5:

 Î см. главу 5.4

 − Прямой монтаж на приводах 
SAMSON Тип 3277:

 Î см. главу 5.5

 − Монтаж на приводах согласно 
IEC 60534-6 (монтаж NAMUR):

 Î см. главу 5.6

 − Монтаж на клапане на 
микрорасходы Тип 3510:

 Î см. главу 5.7

 − Монтаж на поворотных приводах 
согласно VDI/VDE 3845:

 Î см. главу 5.8
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y

Оболочка Ex-d

1 Регулирующий клапан
2 Датчик перемещения
3 PD-регулятор
4 A/D - преобразователь
5 Микроконтроллер
6 i/p-преобразователь
7 Пневматический усилитель мощности
8 Регуляторы давления
9 Регулятор расхода
13 Аналоговый датчик положения (опция)

16 Дисплей
17 Управление принудительным сбросом 

воздуха (опция)
19 D/A-преобразователь
20 Последовательный интерфейс (SSP)
21 Включение HART®

22 Кнопка управления
23 Дискретный выход (опция)

Рис. 1: Схема соединений позиционера Ex-d Тип 3731-3
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3.1 Дополнительное 
оборудование

Принудительный сброс воздуха
Если на соответствующие клеммы не 
подается рабочее напряжение питания, 
i/p-преобразователь не срабатывает. 
При этом позиционер не может функци-
онировать, и регулирующий клапан не-
зависимо от управляющего сигнала пе-
реходит в положение безопасности 
(SAFE), задаваемое приводом.

Дискретный контакт
Позиционер имеет три внутренних дво-
ичных сигнала, которые можно анализи-
ровать через клеммы A/B/C: два сигна-
ла для конечных положений клапана 
и один сигнал для сводного отчёта об 
ошибках. Код 25 определяет, какой из 
этих сигналов подается на клеммы 
A/B/C.

Датчик положения
Датчик положения (13) работает в каче-
стве двужильного измерительного пре-
образователя и вырабатывает подготов-
ленный в микроконтроллере сигнал от 
путевого датчика в виде сигнала от 4 до 
20 мА. Так как сообщение не зависит от 
входного сигнала (минимальный ток 
3,8 мА) позиционера, благодаря этому 
появляется возможность мгновенного 
контроля величины хода/угла поворота. 
Кроме того, датчик положения обеспе-
чивает возможность сигнализации о не-
исправности позиционера с помощью 
сигнального тока 2,4 мА или 21,6 мА.

Дискретный вход
Позиционер оснащен опциональным 
дискретным входом. Путем управления 
по фронту импульса можно активиро-
вать следующие действия.

 − Перенос коммутационного поло-
жения [стандарт]
Коммутационное положение дис-
кретного входа заносится в прото-
кол.

 − Применение местной защиты за-
писи
В течение всего времени, пока дис-
кретный вход активен, на позиционе-
ре невозможно изменение настроек. 
Активация конфигурации через код 3 
невозможна.

 − Переключение между режимами 
AUTO/HAND
Позиционер переключается из авто-
матического (AUTO) в ручной режим 
(MAN) или наоборот. Если позицио-
нер находится в положении безопас-
ности (SAFE), переключение не вы-
полняется.

 − Различные функции диагностики, 
см. u EB 8389 «Диагностика клапа-
на EXPERTplus»

Опциональный дискретный вход конфи-
гурируется только с помощью программ-
ного обеспечения TROVIS-VIEW и пара-
метров DD (см. u EB 8389 «Диагностика 
клапана EXPERTplus»). По стандарту 
коммутационное состояние переносит-
ся при разомкнутом выключателе.

Информация

https://www.samsongroup.com/document/e83890de.pdf
https://www.samsongroup.com/document/e83890de.pdf
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Подключение к клеммам A-B: 
цифровой вход для сигналов постоян-
ного тока
Подключение к клеммам B-C: контакт-
ный вход для внешнего контакта

3.2 Коммуникация
Для коммуникации позиционер оснащён 
интерфейсом для протокола HART® 
(Highway Addressable Remote 
Transducer). Передача данных выполня-
ется в виде преобразованной частоты 
(FSK = Frequency Shift Keying) по имею-
щимся сигнальным проводам для за-
данного значения 4–20 мА.. Коммуника-
ция и приведение в действие позицио-
нера могут осуществляться либо через 
HART®-совместимый ручной терминал, 
либо через ПК с FSK-модемом.

3.2.1 Конфигурация при 
помощи TROVIS-
VIEW

Позиционер может быть сконфигуриро-
ван с помощью программы конфигура-
ции SAMSON и панели оператора 
TROVIS-VIEW. Для этого цифровой ин-
терфейс SAMSON SERIAL INTERFACE 
(SSP) позиционера соединяется 
с USB-интерфейсом ПК при помощи 
адаптера. Программа TROVIS-VIEW по-
зволяет пользователю легко задавать 
параметры позиционеру и контролиро-
вать параметры процесса в оператив-
ном режиме.

ПО TROVIS-VIEW можно бесплатно 
скачать на интернет-сайте SAMSON 
по адресу u www.samsongroup.com > 
DOWNLOADS > Software & Treiber > 
TROVIS-VIEW .

Информация

https://www.samsongroup.com/de/downloads/software-treiber/trovis-view/
https://www.samsongroup.com/de/downloads/software-treiber/trovis-view/
https://www.samsongroup.com/de/downloads/software-treiber/trovis-view/
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3.3 Аксессуары

Табл. 1: Прямой монтаж Тип 3277-5 (см. главу 5.4)
Монтажные детали Заказ №

Стандартное исполнение для приводов до 120 см² 1400-7452
Комплектующие детали привода Заказ №

Плата переключения старая, для привода 
Тип 3277-5xxxxxx.00 (старая) 1400-6819

Плата переключения новая, для привода 
Тип 3277-5xxxxxx.01 (новая) 1) 1400-6822

Соединительная плата новая для привода 
Тип 3277-5xxxxxx.01 (новая) 1) G 1/8 и 1/8 NPT 1400-6823

Соединительная плата старая для привода 
Тип 3277-5xxxxxx.00 (старая) G 1/8 1400-6820

Соединительная плата старая для привода 
Тип 3277-5xxxxxx.00 (старая)

1/8 NPT 1400-6821

Комплектующие позиционера Заказ №
Соединительная плата (6) G ¼ 1400-7461

Кронштейн манометра (7)
G ¼ 1400-7458
¼ NPT 1400-7459

Монтажный комплект манометра (8) макс. до 6 бар 
(Output/Supply)

нержавеющая сталь/латунь 1402-0938
нержавеющая сталь/нержа-
веющая сталь 1402-0939

1) Для новых приводов (индекс .01) можно использовать только новые платы переключения и соедини-
тельные платы, старые и новые не являются взаимозаменяемыми.

Табл. 2: Прямой монтаж Тип 3277 (см. главу 5.5)
Монтажные детали Заказ №

Стандартное исполнение на приводах 175, 240, 350, 355, 700, 750 см² 1400-7453

Соединительный блок с уплотнениями и болтом
G ¼ 1400-8819
¼ NPT 1402-0901

Монтажный комплект манометра макс. до 6 бар (Output/
Supply)

нержавеющая сталь/латунь 1402-0938
нержавеющая сталь/нержа-
веющая сталь 1402-0939

Трубы с резьбовым соединением 1) Заказ №

Привод 175 см², сталь
G ¼/G 3/8 1402-0970
¼ NPT/3/8 NPT 1402-0976

Привод 175 см², нержавеющая сталь
G ¼/G 3/8 1402-0971
¼ NPT/3/8 NPT 1402-0978

Привод 240 см², сталь
G ¼/G 3/8 1400-6444
¼ NPT/3/8 NPT 1402-0911
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Привод 240 см², нержавеющая сталь
G ¼/G 3/8 1400-6445
¼ NPT/3/8 NPT 1402-0912

Привод 350 см², сталь
G ¼/G 3/8 1400-6446
¼ NPT/3/8 NPT 1402-0913

Привод 350 см², нержавеющая сталь
G ¼/G 3/8 1400-6447
¼ NPT/3/8 NPT 1402-0914

Привод 355 см², сталь
G ¼/G 3/8 1402-0972
¼ NPT/3/8 NPT 1402-0979

Привод 355 см², нержавеющая сталь
G ¼/G 3/8 1402-0973
¼ NPT/3/8 NPT 1402-0980

Привод 700 см², сталь
G ¼/G 3/8 1400-6448
¼ NPT/3/8 NPT 1402-0915

Привод 700 см², нержавеющая сталь
G ¼/G 3/8 1400-6449
¼ NPT/3/8 NPT 1402-0916

Привод 750 см², сталь
G ¼/G 3/8 1402-0974
¼ NPT/3/8 NPT 1402-0981

Привод 750 см², нержавеющая сталь
G ¼/G 3/8 1402-0975
¼ NPT/3/8 NPT 1402-0982

1) для рабочего направления "шток привода втягивается"; 
при сбросе воздуха из верхней части мембранного отсека; 
для рабочего направления "шток привода выдвигается" при сбросе воздуха из нижней части мембран-
ного отсека

Табл. 3: Монтаж согл. IEC 60534-6 1) (см. главу 5.6)
Ход в мм Ры-

чаг для привода Заказ №
7,5 S Тип 3271-5 60/120 см² на клапане на микрорасходы Тип 3510 1402-0478

от 5 до 50 M 1) Приводы других производителей и Тип 3271 120 ... 700 см² 1400-7454
от 14 до 

100 L Приводы других производителей и Тип 3271, исполнение 1000 и 1400-
60 см² 1400-7455

30 или 60 L

Тип 3271, исполнения 1400-120 и 2800 см² при ходе 30/60 мм 1400-7466
Монтажный кронштейн для прямоходных приводов Emerson 
и Masoneilan; дополнительно в зависимости от хода требуется монтаж-
ный комплект в соответствии с IEC 60534-6, выбор см. выше.

1400-6771

Valtek Тип 25/50 1400-9554
от 40 до 

200 XL Приводы других производителей и Тип 3271, исполнения 1400-120 
и 2800 см² при ходе 120 мм 1400-7456

Аксессуары Заказ №
Соединительная плата G ¼ 1400-7461

Кронштейн манометра
G ¼ 1400-7458
¼ NPT 1400-7459
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Монтажный комплект манометра макс. до 6 бар (Output/Supply)

нержавеющая 
сталь/латунь 1402-0938

нержавеющая 
сталь/нержавею-
щая сталь

1402-0939

1) Рычаг M смонтирован на базовом устройстве (входит в комплект поставки позиционера).

Табл. 4: Монтаж на поворотных приводах (см. раздел 5.8)
Монтажные детали/аксессуары Заказ №

Монтаж по VDI/VDE 3845 (сентябрь 2010 года), подробнее см. главу 3.7

Размер AA1–AA4, исполнение повышенной прочности 1400-9244
Размер AA5, исполнение повышенной прочности (например, Air Torque 10 000) 1400-9542
Поверхность консоли соответствует уровню крепления 2, исполнение повышенной 
прочности. 1400-9526

Монтаж на SAMSON Тип 3278 160 см² и VETEC Типы S160, R и M, исполнение повышен-
ной прочности 1400-9245

Монтаж на SAMSON Тип 3278 с 320 см² и VETEC Тип S320, исполнение повышенной проч-
ности

1400-5891 
и 

1400-9526
Монтаж на Camflex II 1400-9120

Аксессуа-
ры

Соединительная плата G ¼ 1400-7461

Кронштейн манометра
G ¼ 1400-7458
¼ NPT 1400-7459

Монтажный комплект манометра макс. до 6 бар (Output/
Supply)

нержавеющая 
сталь/латунь 1402-0938

нержавеющая 
сталь/нержавею-
щая сталь

1402-0939

Табл. 5: Общие комплектующие детали
Обозначение Заказ №
Реверсивный усилитель для приводов двойного действия Тип 3710
Дроссели с давлением исполнительного импульса (вкручиваемый дроссель (фабричный 
номер изделия 0390-1424) и латунный дроссель (фабричный номер изделия 0390-1423)

1400-6964

Изолированный адаптер USB-интерфейса (SAMSON SSP-интерфейс – 
USB-интерфейс (ПК)) включая компакт-диск TROVIS-VIEW 1400-9740
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Табл. 6: Аксессуар для электрического подключения
Монтажные детали Заказ №

Резьбовое штуцерное соединение M20 x 1,5; Ex e; чёрный пластик 8808-0178

Заглушка; Ex de; нержавеющая сталь
(допуски CENELEC, CSA, GOST, IECEx)

M20 x 1,5 8323-1203
½ NPT 8323-1204

Кабельный ввод для неармированных кабелей; Ex e, Ex d, Ex tD A21
(допуски CENELEC, IECEx)

M20 x 1,5 8808-0200
½ NPT 8808-2010

Переходное штуцерное соединение/адаптер; Ex II 2 G Ex e II, Ex d IIG, 
Ex II 2 D Ex 1D; нержавеющая сталь

M20 x 1,5 на 
NPT ½ 8808-2015

Переходное штуцерное соединение/адаптер; Ex d IC, Ex d IIC, Ex e IC, 
Ex e IIC; латунь

NPT ½ на 
M20 x 1,5 100079757

3.4 Таблицы значений хода

Рычаг М входит в комплект поставки.
Рычаги S, L, XL для монтажа согл. IEC 60534-6 (NAMUR) доступны в качестве 
комплектующих деталей (см. Табл. 3, стр. 21).

Табл. 7: Прямой монтаж на приводе Тип 3277 (см. главу 5.5)

Площадь приво-
да

Номиналь-
ный ход

Диапазон настроек позици-
онера 1) Необходи-

мый рычаг

Присвоен-
ное положе-
ние штифта[см²] [мм] ход [мм]

120 7,5 от 5,0 до 25,0 М 25
120/175/240/350 15 от 7,0 до 35,0 М 35

355/700/750 30 от 10,0 до 50,0 М 50

Информация
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Табл. 8: Монтаж согл. IEC 60534-6 (см. главу 5.6)

Регулирующие клапаны 
SAMSON 

с приводом Тип 3271

Диапазон настроек позици-
онера 1) другие регулирую-

щие клапаны

Необходи-
мый рычаг

Присвоен-
ное поло-

жение 
штифта

Площадь привода
Номиналь-

ный ход мин. ход макс. ход
[см²] [мм] [мм] [мм]
120 7,5 5,0 25,0 М 25

120/175/240/350 15
7,0 35,0 М 35

355/700/750 7,5
355/700/750 15 и 30 10,0 50,0 М 50

1000/1400/2800
30 14,0 70,0 L 70

60 20,0 100,0 L 100

1400/2800 120 40,0 200,0 XL 200
см. данные произ-

водителя 200 см. данные производителя 300

Табл. 9: Монтаж на поворотных приводах (см. раздел 5.8)

Угол поворота Необходимый рычаг Присвоенное положение 
штифта

от 24 до 100° М 90°

2) Значения привязаны к инициализации по номинальному диапазону NOM
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3.5 Технические характеристики

Табл. 10: Позиционер Тип 3731-3
Тип 3731-3 · для взрывоопасных устройств необходимо учитывать технические характеристики 
сертификата взрывозащиты.
Номиналь-
ный ход

регулируемая Прямой монтаж на приводе Тип 3277: 3,6 ... 30 мм
Монтаж по согл. IEC 60534-6-1: 3,6 ... 300 мм
Поворотные приводы: Угол поворота 24–100°

Диапазон хо-
да

регулируемая в пределах инициализированного хода / угла поворота 
рабочий ход может быть максимально ограничен соотношением 1/5.

Заданное 
значение

Диапазон сигнала От 4 до 20 мА, двухпроводное устройство, нечувствительное к поляр-
ности, минимальный диапазон 4 мА

Предел разруше-
ния

40 В, внутреннее ограничение тока 60 мА

Безопасная работа Тип 3731-3xxxxxx000x1x00: безопасный сброс воздуха при 0 мА
Тип 3731-3xxxxxx100x1x00: безопасный сброс воздуха при 3,85 мА ± 
0,5 мА

Минимальный ток 3,6 мА для индикации
Напряжение нагрузки ≤ 9 В соответствует 450 Ом при 20 мА

Вспомога-
тельная 
энергия

Воздух питания Тип 3731-321, Тип 3731-327: от 1,4 до 7 бар (от 20 до 105 psi),  
Тип 3731-323: от 1,4 до 6 бар (от 20 до 90 psi)

Качество воздуха 
согл. 
ISO 8573-1 
Изд. 2004

макс. размер и плотность частиц: класс 4, содержание масла: класс 3
Влага и вода: класс 3 - точка росы под давлением не менее 10 К ниже 
ожидаемой наименьшей температуры окружающей среды

Регулирующее давление (вы-
ход)

от 0 бар до давления воздуха питания - ограничение с помощью ПО 
до 1,4 бар/2,4 бар/3,7 бар ± 0,2 бар

Характери-
стика

линейная/равнопроцентная/реверсивная равнопроцентная
Регулирующая задвижка, поворотный кран с сегментным затвором 
или кран с шаровым сегментом: линейная/равнопроцентная
задаваемая пользователем: регулируемая (с помощью программного 
обеспечения и коммуникации)

Отклонение ≤1 %

Гистерезис ≤0,3 %

Чувствительность реагирования ≤0,1 %

Время срабатывания до 240 с; устанавливается с помощью ПО отдельно для сброса или 
подачи воздуха.

Направление действия реверсивное

Расход воз-
духа

стационарный независимо от воздуха питания <110 лn/ч

подвод воз-
духа

подача на привод при Δp = 6 бар: 8,5 мn³/ч - при Δp = 1,4 бар: 3,0 мn³/ч - KVmax (20 °C) = 0,09

Сброс из привода при Δp = 6 бар: 14,0 мn³/ч - при Δp = 1,4 бар: 4,5 мn³/ч - KVmax (20 °C) = 0,15
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Допустимая температура окру-
жающей среды

от – 40 до +80 °C;· Дополнительно действуют ограничения, указанные 
в сертификате.

Допустимая температура хране-
ния

–60...+80 °C

Влияние температура ≤0,2 %/10 K

Вспомогательная 
энергия

нет

Влияние вибра-
ции

≤0,25 % до 2000 Гц и 4 г согласно IEC 770

Электромагнитная совмести-
мость

Соответствует требованиям EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326-1 
и NE 21.

Электрические соединения 2 резьбовых отверстия ½ NPT или на выбор M20 x 1,5 · резьбовые 
клеммы для сечения проводов 2,5 мм²

Степень защиты IP 66/NEMA 4X

Применение в системах безо-
пасности (SIL)

Пилотный клапан предназначен для безопасного сброса воздуха 
в противоаварийных системах при условии соблюдения IEC 61508.

Предназначен для ориентированного на безопасность применения до 
SIL 2 (отдельное устройство/HFT = 0) и SIL 3 (схема с резервировани-
ем/HFT = 1) при условии соблюдения IEC 61511 и наличия отказоу-
стойчивого аппаратного обеспечения.

Соответствие

Взрывозащита
См. Табл. 11

Коммуникация
Местная коммуникация Интерфейс SAMSON SSP и адаптер серийного интерфейса

Необходимое программное обе-
спечение (SSP)

TROVIS-VIEW с модулем базы данных 3731-3

Протокол HART® Протокол связи HART®

Полное сопротивление в частотном диапазоне HART®: приём ок. 
455 Ом · передача ок. 185 Ω

Необходи-
мое про-
граммное 
обеспечение 
(HART®)

для ручного тер-
минала

Описание устройства для Тип 3731-3

для ПК Файл DTM согласно спецификации 1.2, сертифицирован, подходит 
для интегрирования устройства в рамочных применениях с поддерж-
кой концепции FDT/DTM (например, PACTware); доступна интеграция 
с пакетом AMS™.

Материалы
Корпус Алюминиевое литьё под давлением EN AC-AlSi10Mg (EN AC-43400) 

согласно DIN 1706, хроматированное, с порошковым лакокрасочным 
покрытием

Наружные детали коррозионностойкая сталь 1.4301/1.4404(316L)/1.4310

Вес ~ 2,5 кг
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Вариант с дискретным выхо-
дом

Программный концевой выключатель с гальванической развязкой, по 
выбору NAMUR EN 60947-5-6 или ПЛК

Значение сигнала Клеммы B-C; переключающий выход 
AC/DC (PLC)

Клеммы A-B

проводящие/остаточное напряжение < 1,7 В ≥2,2 мА

запирающие/высокоомные, I < 100 мкА ≤1,0 мА

Напряжение питания Разрывная мощность выключателя: 
40 В DC/28 В AC/0,3 A
Предел разрушения: 
45 В DC/32 В AC/0,4 A

только для подключения 
к коммутирующему усилителю 
NAMUR согл. EN 60947-5-6

Опциональный дискретный 
вход

гальванически развязанный, опционально для обнаружения внешнего 
напряжения или для управления внешним беспотенциальным контак-
том, настраиваемый режим коммутации, заводские настройки см. ни-
же.

Функционирование потенциального входа
не зависит от полярности, подаваемое напряжение от 0 до 24 В постоянного тока, входное сопротивле-
ние 6,5 кОм

Предел разрушения 40 V

Напряжение >6 V: коммутационное положение „ВКЛ“ 
<4 V: коммутационное положение „ВЫКЛ“

Функционирование контактного входа
для внешнего выключателя (контакт с нулевым потенциалом)

Электрические параметры Напряжение холостого хода при открытом контакте макс. 10 В - им-
пульсный постоянный ток, пиковое значение 100 мА

Контакт
закрыт Коммутационное положение "ВКЛ"

открыт Коммутационное положение "ВЫКЛ"

Принудительный сброс воз-
духа (опция)

гальванически изолированный

Вход От 0 до 40 В постоянного тока/от 0 до 28 В переменного тока, предел 
разрушения 45 В постоянного тока/32 В переменного тока, входное 
сопротивление ≥7 кОм

Сигнал Положение безопасности при входном напряжении < 3 В
Нормальный режим при входном напряжении > 5,5 В

Аналоговый датчик положе-
ния (опция)

Двухжильный измерительный преобразователь

Вспомогательная энергия от 11 до 35 В пост. тока c защитой от переполюсовки, предел разру-
шения 45 В

Выходной сигнал 4 ... 20 мА

Рабочее направление реверсивное

Рабочий диапазон от –1,25 до 103 % диапазона рабочего хода, соответствует от 3,8 до 20,5 мА
по выбору также для сообщения о неисправности через 2,4 мА или 
21,6 мА согл. NAMUR NE 43

Характеристика линейная
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Гистерезис и высокочастотное 
влияние

Тот же, что и у позиционера

другие величины влияния Тот же, что и у позиционера

Сообщение о неисправности с сигнальным током 2,4 мА или 21,6 мА с возможностью выдачи

Табл. 11: Сводная таблица выданных допусков по взрывозащите

Тип Допуск Тип взрывозащиты/Примечания

37
31

-3
21

 

Сертификат ЕС 
об испытании ти-
пового образца

Номер PTB 11 ATEX 1014 X II 2G Ex db IIC T6 Gb, II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
II 2G Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb
II 2G Ex ia IIC T6 Ga
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Дата 08.04.2019

 

Номер RU C-DE.
HA65.B.00510/20

1Ex d IIC T6/T5/T4 Gb X
1Ex d e IIC T6/T5/T4 Gb X
Ex tb IIIC T 80 °C Db XДата 18.03.2020

действи-
телен до

18.03.2025

CCC Ex
Номер 2020322307002427 Ex db IIC T4...T6 Gb

Ex db eb IIC T4...T6 Gb
Ex tb IIIC T80 °C Db

Дата 29.04.2023

CCoE
Номер A/P/HQ/MH/104/8144 Ex db IIC T6 Gb

Дата 26.04.2024

ECAS Ex
Номер 24-04-108072/E24-04-

111714/NB0007
Ex db IIC T6 Gb
Ex db eb IIC T6 Gb
Ex tb IIC T80 °C DbДата 23.04.2023

IECEx
Номер IECEx PTB 11.0084X Ex d IIC T6, T5, T4 Gb 

Ex d e IIC T6, T5, T4 Gb 
Ex tb IIIC T80°C Db IP66

Дата 14.09.2011

INMETRO
Номер IEx 13.0193X

Ex d IIC T* Gb
Ex de IIC T* Gb
Ex tb IIIC T80°C DbДата 28.08.2022

KCS

Номер 13-KB4BO-0036 Ex d IIC T6/T5/T4

Дата 31.01.2013

действи-
телен до 31.01.2023

NEPSI
Номер GYJ23.1088X Ex db IIC T4...T6 Gb

Ex db eb IIC T4...T6 Gb
Ex tb IIIC T80°C Db

Дата 29.04.2023

TR CMU 1055

Номер ZETC/35/2021 II 2G Ex db IIC T6 Gb
II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
II 2G Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb
II 2G Ex ia IIC T6 Ga
II 2D Ex tb IIIC T80 °C Db IP66

Дата 26.07.2021

действи-
телен до

25.07.2024
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Тип Допуск Тип взрывозащиты/Примечания

37
31

-3
23

CSA
Номер 1709815 Класс I, Зона 1, Группа IIB+H2 T4...T6 

Класс I, Разд. 1+2, Группы B, C, D T4...T6 
Класс II, Разд. 1, Группы E, F, G

Дата 04.10.2005

FM
Номер 3024956 Класс I, Разд. 1+2, Группы B, C, D 

Класс I, Зона 1, Группы IIB+H2 
Класс I, Разд. 1+2, Группы E, F, G; Класс III

Дата 30.01.2006

-3
24

 

Номер RU C-DE.
HA65.B.00510/20

1Ex d IIC T6/T5/T4 Gb X
Ex tb IIIC T 80 °C Db X

Дата 18.03.2020

действи-
телен до

18.03.2025

-3
27 JIS

Номер TC17747 Ex d IIC T6

Дата 12.09.2024



30  EB 8387-3 RU

Конструкция и принцип действия

3.6 Размеры в мм

¼ NPT

2 х внутренняя резьба
½ NPT или M20 x 1,5

14
12

2

95

28
Output Supply

58

236

34

53

70

15
46

34

58

Держатель 
манометра 
¼ NPT или G ¼

или соединитель-
ная плата (только 
для G ¼)

Монтаж согласно IEC 60534-6 (NAMUR)
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56
86

130
80

166

30
86

Ø101

80

52 Output Y1

Output Y2

Supply (9)
Output Y1

Output Y2
Реверсивный 
усилитель 
Тип 3710

Монтаж на поворотных приводах согласно VDI/VDE 3845.
Уровень крепления 1, размер AA1 ... AA4, см. главу 3.7
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3.7 Уровни крепления по VDI/VDE 3845 
(сентябрь 2010 года)

A

M6

C

B

25

Mmin

Ø
d

ØD

Уровень крепления 2 (поверхность консоли)

Уровень крепления 1 (поверхность привода)

Привод

Объём A B C Ød Mмин D 1)

AA0 50 25 15 5,5 для M5 66 50
AA1 80 30 20 5,5 для M5 96 50
AA2 80 30 30 5,5 для M5 96 50
AA3 130 30 30 5,5 для M5 146 50
AA4 130 30 50 5,5 для M5 146 50
AA5 200 50 80 6,5 для M6 220 50

1) Тип фланца F05 согласно DIN EN ISO 5211
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4 Подготовительная работа
После получения прибора необходимо 
выполнить следующие действия:
1. Проверить объём поставки. Срав-

нить полученный товар с накладной.
2. Удостовериться в отсутствии по-

вреждений при транспортировке. 
При наличии повреждений − сооб-
щить об этом.

4.1 Распаковка

Риск повреждения позиционера в ре-
зультате проникновения инород-
ных частиц!
Упаковку, защитную плёнку и заглушки 
можно снимать только непосред-
ственно перед монтажом и вводом 
в эксплуатацию.

1. Распакуйте позиционер.
2. Утилизируйте упаковку надлежащим 

образом.

4.2 Транспортировка
 − Позиционер должен быть защищён 

от внешнего воздействия, например, 
от ударов.

 − Позиционер должен быть защищён 
от влаги и грязи.

 − Температура при транспортировке 
должна соответствовать допустимой 
температуре окружающей среды 
(см. Технические характеристики, 
раздел 3.5).

4.3 Хранение

Риск повреждения позиционера при 
ненадлежащем хранении!

 − Условия хранения обязательны к ис-
полнению.
 − Длительный срок хранения нежела-
телен.
 − Если условия хранения не соответ-
ствуют требованиям, а также при 
необходимости длительного хране-
ния необходимо проконсультиро-
ваться со специалистами SAMSON.

Условия хранения
 − Позиционер должен быть защищён 

от внешнего воздействия, например, 
от ударов и вибраций.

 − Не допускается повреждение корро-
зионной защиты (лакокрасочное или 
иное защитное покрытие).

 − Позиционер должен быть защищён 
от влаги и грязи. Во влажных поме-
щениях следует принять меры по 
предотвращению образования кон-
денсата. При необходимости, ис-
пользовать осушители и отопление.

 − Температура при хранении должна 
соответствовать допустимой темпе-
ратуре окружающей среды (см. Тех-
нические характеристики, раз-
дел 3.5).

 − Хранить позиционер следует с за-
крытой крышкой.

 − Электрические и пневматические 
соединения должны быть закрыты.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!
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5 Монтаж и ввод в эксплуа-
тацию

Сбой из-за неверной последова-
тельности при монтаже, уста-
новке и вводе в эксплуатацию!
Необходимо соблюдать последова-
тельность действий при монтаже!

 Î Последовательность действий при 
монтаже:

1. Удалите защитные заглушки 
с пневматических соединений.

2. Установите позиционер на регули-
рующий клапан.
 Î раздел 5.4 и далее

3. Выполните подсоединение пнев-
матики.
 Î раздел 5.10 и далее

4. Выполните подсоединение элек-
трики.
 Î раздел 5.12 и далее

5. Выполните настройку.
 Î раздел 7 и далее

Риск повреждения позиционера 
из-за слишком высокого соотноше-
ния давлений!
Для приводов с площадью мембраны 
меньше 240 см² установите дроссель 
регулирующего давления (см. аксессуа-
ры, Табл. 5).

5.1 Положение при 
монтаже

Опасность повреждения позицио-
нера при неправильном положении 
при монтаже!

 − Запрещается устанавливать пози-
ционер тыльной стороной вверх.
 − Запрещается закрывать или дроссе-
лировать вентиляционное отвер-
стие во время монтажа!

 ÎНеобходимо учитывать положение 
при монтаже (см. Рис. 3).
 Î Запрещается закрывать или дроссе-
лировать вентиляционное отверстие 
(см. Рис. 2).

5.2 Рычаг и положение 
штифта

С помощью рычага на обратной сторо-
не и имеющегося на рычаге штифта по-
зиционер адаптируется к используемо-
му приводу и к номинальному ходу.
В таблицах хода на стр. 23 указан 
максимальный диапазон настройки по-
зиционера. Выполняемый ход клапана 
дополнительно ограничивается посред-
ством выбора положения безопасности 
и необходимого предварительного на-
пряжения пружин в приводе.
По стандарту позиционер оснащён ры-
чагом M (положение штифта 35) (см. 
Рис. 4).

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!
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При замене рычага:
 Î Переместите новый смонтирован-
ный рычаг от упора до упора для со-
вмещения с внутренним измери-
тельным рычагом.

5.3 Замена рычага
Порядок замены рычага зависит от того, 
был ли заказан позиционер в стандартной 
версии со скользящей муфтой или в специ-
альной версии без скользящей муфты.
Позиционеры в специальном исполнении 
без скользящей муфты можно узнать по 
коду изделия. Код изделия указан на ти-
повом шильдике под надписью «Model» 
(Модель). Позиционеры в специальных 
исполнениях без скользящей муфты:

 − Тип 3731-3xxxxxxxxxxxxx002

Замена рычага в стандартном испол-
нении со скользящим сцеплением
Если вместо установленного по стан-
дарту рычага M со следящим штифтом 
35 требуется другое положение штифта 
либо рычаг L или XL, выполните следу-
ющие действия (см. Рис. 4):
1. Отвинтите предварительно смонтиро-

ванный рычаг (1) с помощью гайки (1.1).
2. Ввинтите следящий штифт (2) в от-

верстие рычага (положение штифта 
согл. таблицам хода на стр. 23). 
При этом используйте только длин-
ный следящий штифт из монтажного 
комплекта.

3. Установите рычаг (1) на вал позици-
онера и зафиксируйте дисковой пру-
жиной (1.2) и гайкой (1.1).

4. Переместите новый смонтирован-
ный рычаг от упора до упора для со-
вмещения с внутренним измери-
тельным рычагом.

Замена рычага в стандартном испол-
нении без скользящего сцепления

Повреждение путевого датчика 
из-за неправильного монтажа ры-
чага на исполнениях позиционеров 
без проскальзывающей муфты!

 Î При ослаблении и затягивании рыча-
га удерживайте его по центру, что-
бы он не упирался в концевые упоры.

Если вместо установленного по стан-
дарту рычага M со следящим штифтом 
35 требуется другое положение штифта 
либо рычаг L или XL, выполните следу-
ющие действия (см. Рис. 4):
1. Отвинтите предварительно смонти-

рованный рычаг (1) с помощью гайки 
(1.1). При этом удерживайте рычаг 
по центру таким образом, чтобы он 
не упирался в концевые упоры.

2. Ввинтите следящий штифт (2) в отвер-
стие рычага (положение штифта согл. 
таблицам хода на стр. 23). При этом 
используйте только длинный следя-
щий штифт из монтажного комплекта.

3. Установите рычаг (1) на вал позицио-
нера и зафиксируйте дисковой пружи-
ной (1.2) и гайкой (1.1). При этом удер-
живайте рычаг по центру таким обра-
зом, чтобы он не упирался в концевые 
упоры.

ВНИМАНИЕ!
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Вентиляционное отверстие

Рис. 3: Допустимые монтажные 
положения

Рис. 2: Вентиляционное отверстие 
(тыльная сторона позиционера)

Рис. 4: Рычаг M с положением 
штифта 35
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5.4 Привод Тип 3277-5
 Î Необходимое монтажные детали 
и аксессуары: см. Табл. 1, стр. 20

Привод с площадью 120 см²
Если в дополнение к позиционеру на 
привод устанавливается электромагнит-
ный клапан или аналогичное устрой-
ство, необходимо учитывать следую-
щие моменты, отличные от приведенно-
го ниже описания:

 Î Плата переключения (9) отсутствует.
 Î Управляющее давление должно по-
даваться от выхода управляющего 
давления "Выход" к приводу через 
соединительную плату (аксессуары, 
№ заказа 1400-6820).

 Î Заднюю заглушку (4) удалять нель-
зя.

Регулирующее давление в зависимости 
от монтажа позиционера подается на 
мембрану привода слева или справа от 
рамы через соответствующее отвер-
стие.
1. Определите графический символ 

в соответствии с требуемым положе-
нием безопасности и монтажными 
условиями согласно разделу "Сим-
волы" Рис. 5:
Положение безопасности: "Шток 
привода выдвигается" = клапан за-
крывается при отсутствии воздуха; 
"Шток привода втягивается" = кла-
пан открывается при отсутствии воз-
духа

Монтажные условия: слева или 
справа с видом на переключающую 
плату

2. Совместите плату переключения (9) 
с соответствующим графическим 
символом на маркировке и устано-
вите ее на раму привода.

3. При необходимости установите 
кронштейн манометра (7) с маноме-
трами или при необходимой соеди-
нительной резьбе G ¼ установите 
соединительную плату (6), соблюдая 
правильное положение обоих уплот-
нительных колец (6.1).

4. Извлеките заглушку (4) с обратной 
стороны позиционера и закройте вы-
ход регулирующего давления 
"Output 38" на позиционере (или на 
держателе манометра (7),, или на 
соединительной плате (6)) с пробкой 
(5) из набора комплектующих дета-
лей.

5. Установите зажим следящего меха-
низма (3) на шток привода, выров-
няйте и зафиксируйте таким обра-
зом, чтобы крепёжный болт нахо-
дился в пазе штока привода.

6. Зафиксируйте крышку (10) таким об-
разом, чтобы узкая сторона выреза 
(Рис. 5 слева) была направлена 
к штуцеру управляющего сигнала, 
а наклеенная уплотнительная про-
кладка (14) указывала в сторону ра-
мы привода.

7. Ход 15 мм: на рычаге M (1) с обрат-
ной стороны позиционера штифт 
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Supply 9 Output 38

5
6

4

17

7

6

10
10.1

3

2

1

15

6.1

1.1
1.2

14

8

11.1

A

A-A

A

Шток привода
Символы

Шток привода

Плата переключения (9)

Маркировка

монтаж 
слева

Вход регулирующего дав-
ления при монтаже слева

Вход регулирую-
щего давления при 
монтаже справа

монтаж 
справа

Шток выдви-
гается

Шток втяги-
вается

1 Рычаг
1.1 Гайка
1.2 Дисковая пружина
2 Штифт следящего механизма
3 Зажим следящего механизма
4 Резьбовая заглушка
5 Пробка
6 Соединительная плата для 

G ¼
6.1 Уплотнительные кольца
7 Кронштейн манометра
8 Монтажный комплект маноме-

тра
9 Плата переключения привода
10 Крышка
10.1 Уплотнительное кольцо
11 Основание
11.1 Вентиляционная пробка
14 Уплотнительная прокладка
15 Фасонное уплотнение
17 Пружина, создающая предва-

рительное натяжение 
(только при прямом монтаже)

Вырез  
в крышке

Рис. 5: Прямой монтаж для привода Тип 3277-5 с площадью 120 см²
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следящего механизма (2) остаётся 
в положении 35 (состояние при по-
ставке).
Ход 7,5 мм: освободите штифт сле-
дящего механизма (2) из положения 
35 и переустановите его в отверстие 
для положения 25 штифта и закрути-
те его.

8. Вставьте фасонное уплотнение (15) 
в паз корпуса позиционера, нажимая 
четырьмя удерживающими втулками 
на винты корпуса и вдавливая две 
зажимные втулки в углубления кор-
пуса.

9. Проведите пружину, создающую 
предварительное натяжение (17), 
под рычагом (1) через планку 
и вставьте ее в отверстие корпуса, 
прижмите рычаг (1) к упору, пока он 
не зафиксируется. Установите пози-
ционер на крышку (10) и закрутите 
тремя крепежными винтами. Убеди-
тесь, что штифт следящего механиз-
ма (2) находится на верхней части 
зажим следящего механизма (3). 
Рычаг (1) должен укладываться на 
зажим следящего механизма усили-
ем пружин.
Во время монтажа убедитесь в том, 
что уплотнительное кольцо (10.1) 
вставлено в отверстие в крышке.

10. Установите крышку (11) на противопо-
ложной стороне. Следите за тем, что-
бы при установленном регулирующем 
клапане вентиляционная заглушка 
(11.1) была обращена вниз, так как 
это необходимо для оттока скопив-
шейся конденсационной влаги.

5.5 Привод Тип 3277
 Î Необходимое монтажные детали 
и аксессуары: см. Табл. 2, стр. 20

Приводы 175 до 750 см²
Установите позиционер, как показано на 
Рис. 6, на раму. Регулирующее давле-
ние передаётся на привод через соеди-
нительный блок (12); при положении 
безопасности "Шток привода выдвигает-
ся" – по внутренним каналам в раме 
клапана, а при положении безопасности 
"Шток привода втягивается" – по внеш-
ней соединительной трубке.
1. Установите зажим следящего меха-

низма (3) на шток привода, выров-
няйте и зафиксируйте таким обра-
зом, чтобы крепёжный болт нахо-
дился в пазе штока привода.

2. Зафиксируйте крышку (10) так, что-
бы узкая сторона выреза (Рис. 6 
слева) была направлена к штуцеру 
управляющего сигнала, а наклеен-
ная уплотнительная прокладка (14) 
указывала в сторону рамы привода.

3. Приводы с площадью 355, 700 
и 750 см²:
На рычаге М (1) освободите штифт 
следящего механизма (2) из положе-
ния 35 и переустановите его в отвер-
стие для положения 50 штифта 
и вкрутите его.
Приводы площадью от 175 до 
350 см² с ходом 15 мм: штифт сле-
дящего механизма (2) остается в по-
ложении 35 (состояние при постав-
ке).
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12.2
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SUPPLY
G

G
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11.1

A

C

Шток привода выдвигается (FA)

Вид A

Вид B

Вид С

1 Рычаг
1.1 Гайка
1.2 Дисковая пружина
2 Штифт следящего механизма
3 Зажим следящего механизма
10 Крышка (G ¼)
11 Основание
11.1 Вентиляционная пробка
12 Соединительный блок
12.1 Винт

12.2 Пробка/соединение для внеш-
него трубопроводного соеди-
нения

13 Плата переключения
14 Уплотнительная прокладка
15 Фасонное уплотнение
16 Уплотнение
17 Пружина, создающая  

предварительное  
натяжение (только при  
прямом монтаже)

Вырез  
в крышке

Соединительный блок 
(старый) с платой пе-
реключения (13)

Шток привода
Шток выдви-

гаетсяШток  
втягивается

Шток привода втягивается

Рис. 6: Прямой монтаж – штуцер регулирующего сигнала на привод Тип 3277 
с площадью 175–750 см²
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4. Вставьте фасонное уплотнение (15) 
в паз корпуса позиционера, нажимая 
четырьмя удерживающими втулками 
на винты корпуса и вдавливая две 
зажимные втулки в углубления кор-
пуса.

5. Проведите пружину, создающую 
предварительное натяжение (17), 
под рычагом (1) через планку 
и вставьте ее в отверстие корпуса, 
прижмите рычаг (1) к упору, пока он 
не зафиксируется. Установите пози-
ционер на крышку (10) и закрутите 
тремя крепежными винтами. Убеди-
тесь, что штифт следящего механиз-
ма (2) находится на верхней части 
зажим следящего механизма (3). 
Рычаг (1) должен укладываться на 
зажим следящего механизма усили-
ем пружин.

6. Проверьте, установлен ли выступ 
уплотнения (16) сбоку на соедини-
тельном блоке таким образом, что 
символ привода "шток привода вы-
двигается" или "шток привода втяги-
вается" соответствует исполнению 
привода. В ином случае необходимо 
удалить три крепёжных болта, снять 
крышку и заново уложить уплотне-
ние (16) в перевёрнутом на 180° по-
ложении. Для старого соединитель-
ного блока (Рис. 6 снизу) плату пере-
ключения (13) поверните таким об-
разом, чтобы соответствующий сим-
вол привода был направлен по 
стрелке.

7. Приводы площадью 175 см²: вы-
крутите сетчатый фильтр из входа 
регулирующего давления и вкрутите 
сначала ввинчивающийся дроссель 
(№ заказа 1400-6964, фабричный 
номер изделия 0390-1424), а затем 
сетчатый фильтр во входное отвер-
стие регулирующего давления.

8. Установите соединительный блок 
(12) с уплотнительными кольцами на 
позиционер и раму привода, после 
чего затяните крепёжный болт 
(12.1). У привода "Шток привода втя-
гивается" дополнительно удалите 
пробку (12.2) и смонтируйте внеш-
нюю трубку управляющего сигнала.

9. Установите крышку (11) на противо-
положной стороне. Следите за тем, 
чтобы при установленном регулиру-
ющем клапане вентиляционная за-
глушка (11.1) была обращена назад, 
так как это необходимо для оттока 
скопившейся конденсационной вла-
ги.

5.6 Монтаж согласно 
IEC 60534-6 (NAMUR)

 Î Необходимое монтажные детали 
и аксессуары: см. Табл. 3, стр. 21

Позиционер монтируют на регулирую-
щем клапане с помощью кронштейна 
NAMUR (10).
1. Приводы площадью 175 см²: вы-

крутите сетчатый фильтр из входа 
регулирующего давления и вкрутите 
сначала ввинчивающийся дроссель 
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1
1.2
1.1
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9.1

9

6
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8

6.1

1 Рычаг
1.1 Гайка
1.2 Дисковая  

пружина
2 Штифт следящего  

механизма
3 Плата следящего  

механизма
3.1 Плата следящего  

механизма
6 Соединительная плата 

(только для G ¼)

6.1 Уплотнительные кольца
7 Кронштейн манометра
8 Монтажный комплект  

манометра
9 Соединительная муфта
9.1 Кронштейн
10 Кронштейн NAMUR
11 Винт
14 Штифт
14.1 Винты
15 скоба
16 Кронштейн

Монтаж на 
ребре NAMUR

Установка на шток 
стержень Ø от 20 до 
35 мм

Рычаг XL и L

Дополнительный крон-
штейн для привода 
с площадью 2800 см², 
ход ≥ 60 мм

Для приводов площадью 
менее 240 см²: установите 
на выходе (38) ввинчиваю-
щийся дроссель

Рис. 7: Монтаж согласно IEC 60534-6 (NAMUR)
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(№ заказа 1400-6964, фабричный 
номер изделия 0390-1424), а затем 
сетчатый фильтр во входное отвер-
стие регулирующего давления.

2. Приводы с площадью от 120 до 
750 см²: затяните оба болта (14) на 
кронштейне (9.1) соединительной 
муфты (9), установите плату следя-
щего механизма (3) и затяните ее 
винтами (14.1).
Площадь привода 2800 см² 
и 1400 см² (ход 120 мм):

 − Для ходов до 60 мм удлинённая пла-
та следящего механизма (3.1) фик-
сируется напрямую на соединитель-
ной муфте (9).

 − При ходе более 60 мм сначала необ-
ходимо зафиксировать кронштейн 
(16), а на нем – плату следящего ме-
ханизма (3) вместе с помощью бол-
тов (14) и винтов (14.1).

3. Монтаж кронштейна NAMUR (10) на 
регулирующем клапане:

 − при монтаже на ребре NAMUR с по-
мощью винта M8 (11) подкладную 
шайбу и зубчатую шайбу следует по-
местить непосредственно в отвер-
стие рамы.

 − для клапанов со штоком с двумя 
кронштейнами (15), которые уста-
навливаются вокруг штока; выров-
няйте кронштейн NAMUR (10) таким 
образом, чтобы паз платы следяще-
го механизма (3/3.1) располагался 
по центру по отношению к кронштей-
ну NAMUR на половине хода клапа-
на.

4. При необходимости установите 
кронштейн манометра (7) с маноме-
трами или при необходимой соеди-
нительной резьбе G ¼ установите 
соединительную плату (6), соблюдая 
правильное положение обоих уплот-
нительных колец (6.1).

5. Для приводов с площадью мембра-
ны менее 240 см² в выходное отвер-
стие регулирующего давления необ-
ходимо вкрутить дроссель (№ заказа 
1400-6964, артикул 0390-1424).

6. Нужный рычаг (1) M, L или XL, а так-
же положение штифта, соответству-
ющие размеру привода и ходу кла-
пана, следует выбрать в таблице 
значений хода на стр. 23.
Рычаг M с положением штифта 25 
или 50:

 − Освободите штифт следящего меха-
низма (2) из положения 35 и вкрути-
те его в нужное отверстие.
Рычаг L или XL:

 − Открутите стандартный установлен-
ный рычаг M с передающим штиф-
том с вала позиционера.

 − Вкрутите длинный штифт следящего 
механизма (2) из монтажного ком-
плекта в положение штифта необхо-
димого рычага (1), указанное в та-
блице.

 − Установите рычаг (1) на вал позици-
онера и зафиксируйте дисковой пру-
жиной (1.2) и гайкой (1.1).

 − Переместите рычаг от упора до упо-
ра.
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10.1

11.1

9

11

12.1

6
2

1
1.2
1.1

7

8

6.1

10

9.1

3

9.2

9.3

1 Рычаг
1.1 Гайка
1.2 Дисковая пружина
2 Штифт следящего механизма
3 Плата следящего механизма
6 Соединительная плата
6.1 Уплотнительные кольца
7 Кронштейн манометра
8 Монтажный комплект манометра
9 Соединительная муфта
9.1 Кронштейн
9.2 Штифт
9.3 Винты
10 Кронштейн
10.1 Винт
11 Шестигранник
11.1 Винты
12.1 Винты

Выход (38) регули-
рующего сигнала 
оснащается ввин-
чиваемым дроссе-
лем.

Рис. 8: Монтаж на клапане на микрорасходы Тип 3510
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7. Установите позиционер на крон-
штейн NAMUR таким образом, что-
бы следящий штифт (2) вошёл 
в шлиц платы следящего механизма 
(3/3.1). Отрегулируйте рычаг (1) со-
ответствующим образом. Закрепите 
позиционер тремя крепёжными бол-
тами на кронштейне NAMUR.

5.7 Монтаж на клапане на 
микрорасходы 
Тип 3510

 Î Необходимое монтажные детали 
и аксессуары: см. Табл. 3, стр. 21

Позиционер монтируется на раме кла-
пана с помощью кронштейна.
1. Прикрепите шкалу из набора ком-

плектующих деталей на внешнюю 
сторону рамы с помощью болтов 
с шестигранной головкой (12.1), вы-
равнивая шкалу в направлении к со-
единительной муфте.

2. Привинтите кронштейн (9.1) к соеди-
нительной муфте.

3. Оба штифта (9.2) закрепите на крон-
штейне (9.1) соединительной муфты 
(9), установите плату следящего ме-
ханизма (3) и затяните болтами 
(9.3).

4. Прикрепите шестигранник (11) бол-
тами M8 (11.1) непосредственно на 
внешней стороне отверстия рамы.

5. Закрепите кронштейн (10) на шести-
гранном болте с помощью винта 

с шестигранной головкой (10.1) 
с шайбой и зубчатой шайбой.

6. При необходимости установите 
кронштейн манометра (7) с маноме-
тром или (при необходимости ис-
пользования соединительной резь-
бы G ¼) установите соединительную 
плату (6), соблюдая правильное по-
ложение обоих уплотнительных ко-
лец (6.1).

7. Вкрутите ввинчивающийся дроссель 
(№ заказа 1400-6964, фабричный 
номер изделия 0390-1424) в выход-
ное отверстие регулирующего дав-
ления позиционера (или держателя 
манометра, или соединительной 
пластины).

8. Отсоедините установленный по 
стандарту рычаг M (1) с передаю-
щим штифтом (2) от вала позицио-
нера.

9. Используя рычаг S (1), закрепите 
следящий штифт (2) в отверстии для 
положения штифта 17.

10. Установите рычаг S на вал позицио-
нера и закрепите дисковой пружиной 
(1.2) и гайкой (1.1). Переместите ры-
чаг от упора до упора.

11. Установите позиционер на крон-
штейн (10) таким образом, чтобы пе-
редающий штифт входил в паз 
штифта следящего механизма (3). 
Отрегулируйте рычаг (1) соответ-
ствующим образом. Закрепите пози-
ционер двумя болтами на кронштей-
не (10).
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SAMSON Тип 3278, 
VETEC S160, VETEC R

Монтаж согласно VDI/VDE 3845 (сент. 2010)
Уровень крепления 1, размер AA1 ... AA4, 
см. главу 3.7

6
6.1
7
8

1
1.1
1.2

2

4.1

3

10.1

10

11

5

4.3
4
4.2

4.1

3

5.1

5

10.1

10

4.3
4
4.2

1 Рычаг
1.1 Гайка
1.2 Дисковая пружина
2 Штифт следящего 

механизма
3 Адаптер
4 Соединительная 

муфта
4.1 Винт
4.2 Дисковая пружина
4.3 Самоклеящаяся 

табличка
5 Вал привода 

и адаптер
6 Соединительная 

плата (только для 
G ¼)

6.1 Уплотнительные 
кольца

7 Кронштейн 
манометра

8 Монтажный комплект 
манометра

10 Корпус адаптера
10.1 Винты
11 Промежуточные 

детали

Выход регулирующего сигнала при объёме привода 
<300 см³ оснащается дросселем-регулятором

Рис. 9: Монтаж на поворотных приводах
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5.8 Монтаж на поворотных 
приводах

 Î Необходимое монтажные детали 
и аксессуары: см. Табл. 4, стр. 22

Оба монтажных комплекта включают 
все монтажные детали, при этом дета-
ли, необходимые для соответствующих 
размеров привода, следует выбирать 
отдельно. Подготовьте привод, при не-
обходимости используя адаптер от изго-
товителя привода.
1. Установите корпус (10) на поворот-

ном приводе. При монтаже VDI/VDE 
используйте промежуточные детали 
(11), если требуется.

2. У поворотных приводов SAMSON 
Тип 3278 и VETEC S160 прикрути-
те адаптер (5) к свободному концу 
вала поворотного привода. У приво-
да VETEC R используйте адаптер 
(5.1).
Для Тип 3278, VETEC S160 
и VETEC R установите адаптер (3). 
Для исполнения VDI/VDE устанавли-
вайте адаптер только в том случае, 
если этого требует размер привода.

3. Приклейте самоклеящуюся табличку 
(4.3) на соединительную муфту та-
ким образом, чтобы жёлтый цвет 
в видимой части корпуса указывал 
на положение клапана "открыт". Са-
моклеящиеся таблички с поясняю-
щими символами поставляются 
в комплекте и при необходимости 
могут быть наклеены на корпус.

4. Установите соединительную муфту 
(4) на шлицевой вал привода или на 
адаптер (3) и затяните с помощью 
винта (4.1) с дисковой пружиной 
(4.2).

5. На рычагe M (1) позиционера вывер-
ните стандартный следящий штифт 
(2). Закрутите штифт следящего ме-
ханизма (Ø5 мм) из монтажного ком-
плекта в положение 90°.

6. При необходимости установите 
кронштейн манометра (7) с маноме-
трами или при необходимой соеди-
нительной резьбе G ¼ установите 
соединительную плату (6), соблюдая 
правильное положение обоих уплот-
нительных колец (6.1). Для беспру-
жинных поворотных приводов двой-
ного действия при монтаже на при-
воде необходим реверсивный усили-
тель, см. главу 5.9.

7. Для приводов объёмом менее 
300 см³ привинтите дроссель-регу-
лятор (заказ № 1400-6964, фабрич-
ный номер изделия 0390-1424) к вы-
ходу регулирующего давления пози-
ционера (или кронштейна маноме-
тра/соединительной платы).

8. Установите позиционер на корпус 
(10) и закрепите болтами. При этом 
выровняйте рычаг (1) таким обра-
зом, чтобы его следящий штифт 
с учётом направления вращения 
привода входил в зацепление с со-
ответствующим шлицем кулачковой 
муфты (Рис. 10).
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1

10

4

Привод с вращением 
влево

Привод с вращением 
вправо

Рис. 10: Направление вращения

5.9 Реверсивный усили-
тель у приводов двой-
ного действия

Для использования на приводах двой-
ного действия позиционер должен быть 
оснащён реверсивным усилителем.

SAMSON рекомендует реверсивный 
усилитель Тип 3710, см. инструкцию 
по монтажу и эксплуатации 
u EB 8392.

При использовании реверсивного уси-
лителя с номером изделия 1079-1118 
или 1079-1119 необходимо соблюдать 
руководство по монтажу, см. главу 5.9.1.

Для всех реверсивных усилителей дей-
ствительно следующее.
На выходе А1 реверсивного усилителя 
создаётся регулирующее давление по-
зиционера, на выходе А2 – противодей-
ствующее давление, которое вместе 
с давлением на выходе А1 суммирует-
ся, образуя приложенное давление пи-
тания. Действует соотношение A1 + A2 
= Z.
А1: подведите выход А1 к штуцеру регу-
лирующего сигнала на приводе, откры-
вающему клапан при повышении давле-
ния.
А2: подведите выход А2 к штуцеру регу-
лирующего сигнала на приводе, закры-
вающему клапан при повышении давле-
ния.

Практическая рекомендация

https://www.samsongroup.com/document/e83920de.pdf
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1 Реверсивный усилитель
1.1 Специальные болты
1.2 Уплотнительная прокладка
1.3 Специальные гайки
1.4 Резиновое уплотнение
1.5 Пробка
1.6 Фильтр

от позиционера

Регулирующие сигналы 
к приводу

Рис. 11: Монтаж реверсивного усилителя 1079-1118 или 1079-1119
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5.9.1 Реверсивный усили-
тель 1079-1118 или 
1079-1119

 Î Не выкручивайте уплотнительные 
заглушки (1.5) реверсивного усили-
теля!

1. Вкрутите специальные гайки (1.3) из 
набора комплектующих деталей ре-
версивного усилителя в отверстия 
позиционера. Снимите резиновое 
уплотнение (1.4).

2. Вставьте плоское уплотнение (1.2) 
в паз реверсивного усилителя, а оба 
полых специальных болта (1.1) — 
в соединительные отверстия А1 и Z.

3. Установите реверсивный усилитель 
(1) и зафиксируйте его двумя специ-
альными болтами (1.1).

4. Вкрутите прилагаемый фильтр (1.6) 
с помощью отвёртки (ширина шлица 
8 мм) в соединительные отверстия 
А1 и Z.

Ввод в эксплуатацию приводов двой-
ного действия в соответствии с гла-
вой 7 должен выполняться со следую-
щими настройками:

 − Предельная величина давления 
(код 16) = „No“ (Нет)
 − Положение безопасности (код 0) = 
„AtO“ 
(AIR TO OPEN)

Монтаж манометра
Соблюдайте последовательность мон-
тажа, указанную в Рис. 11. Кронштейн 
манометра навинчивается на соедине-
ния А1 и Z.
Кронштейн манометра G ¼ 1400-7106

¼ NPT1400-7107

Манометр для воздуха питания Z и вы-
ход A1, см. Аксессуары, глава 3.3.

Информация
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5.10 Пневматические 
соединения

Угроза жизни из-за образования 
взрывоопасной атмосферы!
Эксплуатант технологического обору-
дования должен обеспечить условия, 
исключающие образование рабочей 
средой взрывоопасной атмосферы.

 Î Используйте только газы, не со-
держащие веществ, присутствие 
которых в среде может привести 
к образованию взрывоопасной ат-
мосферы (невоспламеняющиеся га-
зы, не содержащие кислорода или 
не обогащенные кислородом газы).

Риск получения травмы при возможном 
перемещении расположенных открыто 
частей позиционера, привода и клапана 
при подключении пневмопитания!

 Î К расположенным открыто подвиж-
ным деталям нельзя прикасаться 
или как-либо блокировать их!

Риск повреждения позиционера 
и сбой из-за неправильного пневма-
тического соединения!

 Î Привинчивать резьбовые соедине-
ния следует только к соединитель-
ной плате, блоку манометра или 
соединительному блоку из комплек-
тующих деталей!

Сбой из-за несоблюдения требуе-
мого качества воздуха!

 Î Необходимо использовать только 
сухой воздух питания без примесей 
масла и пыли!

 Î Соблюдайте требования по техни-
ческому обслуживанию предвклю-
чённых редукционных установок!

 Î Перед присоединением воздуховоды 
следует тщательно продуть!

5.11 Подключение воздуха 
питания КИП

Сбой из-за неверной последова-
тельности при монтаже, уста-
новке и вводе в эксплуатацию!
Соблюдать следующую последова-
тельность!
1. Удалите защитные крышки 

с пневматических соединений.
2. Установите позиционер на регу-

лирующий клапан.
3. Подключение воздуха питания 

КИП.
4. Подключите электропитание.
5. Выполните настройку.

ОПАСНО!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!
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Резьбовые соединительные штуцеры 
могут ввинчиваться непосредственно 
в позиционер с резьбой ¼ NPT. Если 
требуется резьба G ¼, подключение осу-
ществляется через соединительную пла-
стину, блок манометра или соединитель-
ный блок из комплекта аксессуаров.
Присоединение выполняется при помо-
щи стандартных резьбовых штуцерных 
соединений для металлических, мед-
ных или пластиковых трубок.

 Î Необходимо соблюдать рекоменда-
ции, приведённые в разделе 5.10!

5.11.1 Штуцер регулирую-
щего сигнала

Штуцер регулирующего сигнала зависит 
от варианта монтажа:

Привод Тип 3277
 Î Штуцер регулирующего сигнала 
жёстко задан.

Монтаж согласно IEC 60534-6
 Î При положении безопасности "шток 
привода втягивается" присоедините 
штуцер регулирующего сигнала 
к верхнему штуцеру привода.

 Î При положении безопасности "шток 
привода выдвигается" присоедините 
штуцер регулирующего сигнала 
к нижней раме привода.

Монтаж на поворотных приводах
 Î Для поворотных приводов определяю-
щими являются обозначения соедине-
ний, выполненные производителем.

5.11.2 Манометр регулиру-
ющего давления

Для контроля воздуха питания и регу-
лирующего давления SAMSON реко-
мендует установить манометры, см. 
Аксессуары, глава 3.3.

Монтаж манометров:
 Î см. раздел 5.6 и Рис. 7

5.11.3 Давление питания
Ниже приведены значения давления 
приточного воздуха на входе:

 − максимум 7 бар для Тип 3731-321/-
327

 − максимум 6 бар для Тип 3731-323
Необходимое давление питания опре-
деляется диапазоном номинального 
сигнала и направлением действия (по-
ложением безопасности) привода.
Номинальный диапазон сигналов в зави-
симости от привода определяется диа-
пазоном его пружин или диапазоном ре-
гулирующего давления, который указан 
на типовом шильдике; направление дей-
ствия обозначается аббревиатурами FA 
(НЗ), FE (НО) либо соответствующим 
символом.

Практическая рекомендация
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Шток привода выдвигается усилием 
пружин (FA) (AIR TO OPEN) НЗ
Положение безопасности "Клапан за-
крыт" (для проходных и угловых клапа-
нов):

 Î необходимое давление питания = 
верхний предел номинального диа-
пазона сигналов + 0,2 бар, не менее 
1,4 бар

Шток привода втягивается усилием 
пружин (FE) (AIR TO CLOSE) НО
Положение безопасности "Клапан от-
крыт" (для проходных и угловых клапа-
нов):
необходимое давление питания для 
плотного затвора клапана определяется 
исходя из максимального регулирующе-
го давления pstмакс:

pstмакс= F + d² · π · ∆p [бар]
4 · A

d = диаметр седла [см]
∆p = перепад давления на клапане 

[бар]
A = площадь привода [см²]
F = верхний предел диапазона но-

минального сигнала привода 
[бар]

При отсутствии данных порядок дей-
ствий следующий:

 Î необходимое давление питания = 
предельное значение номинального 
диапазона сигналов + 1 бар

5.11.4 Регулирующее дав-
ление (выход)

Регулирующее давление на выходе 
(Output 38) позиционера с помощью ко-
да 16 можно ограничить до значений 
1,4, 2,4 или 3,7 бар.
В заводских настройках ограничение не 
активировано [No] (Нет).

5.12 Электрические соеди-
нения

Угроза жизни из-за образования 
взрывоопасной атмосферы!

 Î При монтаже оборудования во взры-
воопасных производственных зонах 
необходимо соблюдать националь-
ные стандарты страны/места при-
менения оборудования!
Действующая норма в Германии: 
EN 60079-14, VDE 0165-1: "Взрывоо-
пасная атмосфера – проектирова-
ние, выбор и монтаж электриче-
ских установок".

Подключение в соответствии с типом 
взрывозащиты Ex d согл. EN 60079-1:
Позиционер Тип 3731-321 следует под-
ключать при помощи подходящих ка-
бельных вводов или кабелепроводных 
систем, отвечающих требованиям 
EN 60079-1 "Электрические средства 
производства для зон с взрывоопасны-
ми газами - часть 1": взрывонепроница-

ОПАСНО!
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емый корпус "d", разделы 13.1 и 13.2, 
и имеющих специальный сертификат об 
испытаниях. Не используйте кабельные 
вводы и заглушки простой конструкции.

 Î Закрывайте неиспользуемые ка-
бельные вводы при монтаже в соот-
ветствии с типом взрывозащиты Ex 
db с помощью сертифицированных 
заглушек.

Соединительный провод следует про-
кладывать таким образом, чтобы он 
был в достаточной степени защищён от 
механических повреждений. Если на 
вводных частях температура превыша-
ет 70 °C, необходимо использовать со-
ответствующие соединительные прово-
да, устойчивые к воздействию темпера-
тур:
Позиционер должен быть присоединён 
к локальной системе выравнивания по-
тенциалов.

Подключение в соответствии с типом 
взрывозащиты Ex e согл. EN 60079-7:
Кабельные вводы и заглушки должны 
быть сертифицированы по типу взрыво-
защиты Ex e согласно ATEX и иметь от-
дельный сертификат испытаний.
При температуре окружающей среды 
ниже –20 °C следует обязательно ис-
пользовать металлические кабельные 
вводы.
Если к одной клемме подключено более 
одного проводника, необходимо убе-
диться в том, что каждый проводник 
правильно зажат.

Если в документации на оборудование 
нет специального разрешения, два про-
водника разного сечения могут быть 
присоединены к одной клемме только 
в том случае, если они предварительно 
обжаты в общей обжимной гильзе.

Подключение в соответствии с типом 
взрывозащиты Ex i согл. EN 60079-11:
Для подключения к сертифицирован-
ным внешним искробезопасным цепям 
клеммный отсек позиционера может 
быть открыт в пределах взрывоопасной 
атмосферы.
В потенциально взрывоопасной зоне 
для подключения к сертифицирован-
ным искробезопасным цепям разреша-
ется открывать только клеммный отсек.

 Î Не используйте устройства, под-
ключенные к неискробезопасным 
цепям, в качестве искробезопас-
ного оборудования!

 Î Степень защиты IP кабельных 
вводов и заглушек должна соот-
ветствовать степени защиты IP 
позиционера.

Оборудование, отвечающее требова-
ниям CSA или FM

 − Термостойкость соединительных ка-
белей должна составлять не менее 
90 °C.

 − Держите поворотную крышку закры-
той при замкнутой цепи.

 − Уплотнение не требуется.
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Кабельный ввод
Соединительная резьба для клеммного 
отсека выполнена имеет исполнение ½ 
NPT или M20 x 1,5.
Электрические соединения выполнены 
в виде винтовых клемм для проводов 
сечением от 0,2 до 2,5 мм², момент за-
тяжки не менее 0,5 Нм.
Кабели для уставки должны быть под-
ведены к клеммам корпуса, обозначен-
ным как "Сигнал" с обеспечением защи-
ты от смены полярности.

 − Если заданное значение превышает 
22 мА, на дисплее появляется 
предупреждение OVERLOAD (пере-
грузка).

 − Если уставка опускается ниже 3,8 
мА, позиционер переходит в положе-
ние безопасности. Если уставка опу-
скается ниже 3,7 мА, появляется 
предупреждающее сообщение LOW 
(низкий).

В зависимости от исполнения позицио-
нер оснащается дополнительным дис-
кретным выходом, принудительной вен-
тиляцией, датчиком положения или дис-
кретным входом.
Датчик положения используется по дву-
жильной схеме. Питающее напряжение, 
как правило, составляет 24 V DC. На-
пряжение непосредственно на соедини-
тельных клеммах позиционера с учетом 
сопротивления подводящего провода 
должно составлять от 11 до 35 В пост. 
тока (с защитой против инверсии поляр-
ности, предел разрушения - см. главу 
3.5).

Нарушение требуемой степени за-
щиты из-за утечки в отсек для под-
ключения!

 Î Использовать позиционер разреша-
ется только при закрытых кабель-
ных вводах и зафиксированной по-
воротной крышке!

Риск потери взрывозащиты при по-
вреждении резьбы крышки и/или со-
единительной резьбы!

 Î Не открывать приборы во взрыво-
непроницаемой оболочке под напря-
жением.

 Î Соблюдайте предписания по взры-
возащите!

5.12.1 Подключение элек-
тропитания

1. Откройте поворотную крышку.
2. Проложите кабели через боковой ка-

бельный ввод в отсек подключения 
с помощью кабельного ввода или 
системы кабелепроводов (кабель-
ный лоток).

3. Проложите кабели к клеммам корпу-
са в соответствии с расположением 
клемм (см. Рис. 15, стр. 58).

4. Проверьте уплотнительное кольцо 
на наличие повреждений и при не-
обходимости замените его.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
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5. Вкрутите поворотную крышку до упо-
ра, затем поверните ее назад в пер-
вое возможное безопасное положе-
ние (выемка).

6. Выкрутите винт с цилиндрической 
головкой, чтобы заблокировать по-
воротную крышку.

Рис. 12: Расположение соединительных 
клемм (открытая поворотная 
крышка)

5.12.2 Установление 
соединения

Установление соединения между ПК 
и модемом FSK или ручным термина-
лом и позиционером осуществляется по 
протоколу HART®.
Модем FSK Тип Viator
RS-232 не Ex заказ № 8812-0130
USB не Ex заказ №: 8812-0132

Если напряжение нагрузки регулятора 
или станции управления недостаточно, 
необходимо промежуточное подключе-
ние разделительного усилителя в каче-
стве преобразователя нагрузки.
При помощи протокола HART® выпол-
няется обращение по отдельности 
к связанным диспетчерским и перифе-
рийным приборам по их адресу "точ-
ка-к-точке" либо по стандартной шине 
(Multidrop).

Точка-к-точке
Адрес шины/вызова должен быть всег-
да установлен на нуль (0).

Стандартная шина (Multidrop)
В стандартной шине (Multidrop) позици-
онер, как и при связи "точка-к-точке", 
следует аналоговому току заданного 
значения. Данный режим работы подхо-
дит, например, для разделённого диапа-
зона (последовательное включение) по-
зиционеров. Адрес шины/вызова дол-
жен находиться в диапазоне от 1 до 15.

Проблемы с соединением могут возни-
кать, если выход регулятора про-
цесса/станции управления не совме-
стим с протоколом HART®.
Для коррекции можно использовать 
устройство Z-Box (заказ № 1170-2374) 
между выходом и соединением связи. 
Падение напряжения на устройстве 
составляет ок. 330 мВ (соответ-
ствует 16,5 Ом при 20 мА).

Информация
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В качестве альтернативы можно ис-
пользовать на аналоговом выходе по-
следовательно подключённое сопро-
тивление 250 Ом и параллельно под-
ключённый конденсатор 22 мкФ. Сле-
дует учитывать то, что это увеличи-
вает нагрузку на выход регулятора.

Контроллер/регулирующая 
станция

Рис. 13: Адаптация выходного сигнала

Аксессуар для электрического под-
ключения

 Î См. Табл. 6, стр. 23.

Соединение без взрывозащиты

Соединение со взрывозащитой

Контроллер/
регулирующая 
станция

Контроллер/регулирующая станция

ручной терминал или 
2-й модем FSK

4 ... 20 мА 3731-30

3731-31

взрывозащи-
щённый разде-
лительный уси-

литель Ручной терминал или 2-й мо-
дем FSK в исполнении Ex

безопасная зона взрывоопасная зона

Рис. 14: Соединение с модемом FSK
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4...20 mA
HART®

A B C

A

+
11...35 V DC

_

A B C

L/+
0...40 V DC
0...28 V AC

N/_

A B C

+ _

A B C

A B C

0...24 V DC

A B C

Блок питания двухпроводного из-
мерительного преобразователя

Сигнал: 
(независи-
мо от по-
лярности)

Опции:

Принудительный сброс воздуха

Дискретный выход
Усилитель EN 60947-5-6

Дискретный выход
SPS DC/AC

Дискретный вход
Входное напряжение, независимое от 
полярности

Дискретный вход
Контактный вход для внешнего контакта

Рис. 15: Электрические соединения



EB 8387-3 RU  59

Элементы управления и индикация

6.1 Поворотно-/нажимная 
кнопка

Поворотная/нажимная кнопка ( ) нахо-
дится под передней защитной крышкой.
Управление по месту осуществляется 
при помощи поворотно-нажимной кноп-
ки:
Повернуть : выбрать коды и значения;
Нажать : подтвердить выбор.

6.2 Серийный интерфейс
Подключение последовательного интер-
фейса находится под крышкой дисплея: 
полностью вкрутите стопорный винт 
и выкрутите крышку дисплея.

При открытии крышки дисплея 
взрывозащита деактивируется!

 Î Открывайте крышку дисплея 
только в невзрывоопасной атмос-
фере!

Питание позиционера должно быть не 
менее 4 мА.
Для использования конфигурации 
SAMSON и интерфейса пользователя 
TROVIS-VIEW позиционер через адап-
тер (см. Табл. 5, стр. 22) подключает-
ся к разъему RS-232 или USB на ПК.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

6 Элементы управления и индикация

Защитная 
крышка

Поворотно-/
нажимная кнопка Серийный интерфейсДисплей

Стопор-
ный винт

Рис. 16: Органы управления позиционера Тип 3731-3
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6.3 Дисплей
Символы, привязанные к кодам, пара-
метрам и функциям, отображаются на 
дисплее (см. Рис. 17).

Режимы работы
 −  Ручной режим (см. главу 8.2.1)

Позиционер работает в соответ-
ствии с заданным вручную значени-
ем (код 1), а не сигналом мА.

 мигает: позиционер не инициали-
зирован. Работа возможна только 
с помощью заданного вручную зна-
чения (Код 1).

 −  Автоматический режим (см. гла-
ву 8.2.1)
Позиционер находится в режиме ре-
гулирования и работает в соответ-
ствии с сигналом мА.

 −  Положение безопасности (см. 
главу 8.2.2)
Воздух удаляется из позиционера 
через выход. Клапан перемещается 
в механическое положение безопас-
ности.

 − Гистограмма
В ручном и автоматическом режи-
мах гистограмма отображает рассо-
гласование в зависимости от знака 
и величины. На 1 % рассогласова-
ния приходится один элемент инди-
кации. Если инициализация позици-
онера не выполнена (индикация  
мигает), гистограмма отображает по-
ложение рычага в градусах относи-
тельно центральной оси. Один эле-
мент гистограммы соответствует 

примерно 5 ° угла поворота. Если 
допустимый угол поворота превы-
шен, мигает пятый элемент (величи-
на >30 °). Необходимо проверить по-
ложение рычага и штифта.

 − Сообщения о состоянии
: отказ
: необходимость технического об-

служивания/запрос на техническое 
обслуживание

 мигает: выход за пределы техни-
ческих условий
Такие символы говорят о том, что 
возникла неисправность. В рамках 
классификации статусов ошибке 
можно присвоить статус "Без сооб-
щения", "Запрос на техническое об-
служивание", "Необходимость техни-
ческого обслуживания" или "Отказ" 
(см. главу 8.3 «Диагностика клапана 
EXPERTplus»).

 −  Разрешение конфигурирова-
ния
Показывает, что обозначенные 
в списке кодов (см. главу 12.2) сим-
волом * коды разрешены для конфи-
гурации (см. главу 8.1).
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%
mm

%
mm

S

Единица измерения

Гистограмма рассогласо-
вания регулирования/по-
ложения рычага

Конечный 
выключатель 

аварийная 
сигнализация 1

Конечный выключатель 
аварийная сигнализация 2

Общий статус: 
необходимость технического обслу-
живания/запрос на техническое об-
служивание

Ручной режим Режим регулирования

Код

Положение безопас-
ности активно

Разрешение конфи-
гурирования активно

Отказ/неисправность

 возрастает/возрастает

 Возрастает/убывает

мигает Аварийный режим, см. код 62

мигает Позиционер не инициализи-
рован.

мигает Клапан в механическом поло-
жении безопасности

AUtO Автоматический
CL вращающийся вправо
CCL вращающийся влево
Err Ошибка
ESC прерывание
HI ix более 21,6 мА
LO ix менее 2,4 мА
LOW w менее 3,7 мА
MAN Ручная настройка
MAX Максимальный диапазон
No (Нет) отсутствует/неактивен
NOM Номинальный ход
OVERLOAD w > 22 мА
RES Сброс
RUN запуск
SAFE Положение безопасности
SUB Калибровка для замены
TunE Выполняется инициализа-

ция
YES (ДА) имеется/активный
ZP Калибровка нуля
tEStinG Самодиагностика
tESt Функция тестирования 

активна

Индикация и ее значение:

Рис. 17: Индикация позиционера Тип 3731-3
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6.4 Протокол HART®

На позиционер должно подаваться пи-
тание не менее 3,8 мА.
Для связи имеется файл DTM (Device 
Type Manager) по спецификации 1.2. С 
его помощью устройство можно вводить 
в эксплуатацию, например, с панелью 
управления PACTware. Все параметры 
доступны с помощью DTM и панели 
управления.

Если в позиционере запускаются слож-
ные функции, требующие увеличенно-
го времени расчета или сохранения 
больших объемов данных в энергозави-
симой памяти позиционера, посред-
ством файла DTM сообщается 
«Устройство занято/busy». Данное 
сообщение не является сообщением 
об ошибке и легко квитируется.

Защита записи
 − С помощью кода 47 можно заблоки-

ровать запись для протокола HART®. 
После этого разрешение может пре-
доставляться только локально на 
устройстве. Предварительная на-
стройка – свободный доступ для за-
писи.

 − При помощи протокола HART® мож-
но блокировать управление по ме-
сту. После этого под кодом 3 мигает 
индикация HART. Блокировку можно 
снять только посредством протокола 
HART®. Предварительная настрой-
ка – активное управление по месту.

6.4.1 Динамические пере-
менные HART®

В спецификации HART® определяются 
четыре переменные, состоящие из зна-
чения и технической единицы. К этим 
переменным можно привязать индиви-
дуальные параметры прибора. Универ-
сальная команда HART® 3 (Universal 
Command #3) считывает динамические 
переменные с прибора. Таким образом 
при помощи универсальной команды 
можно также переносить параметры 
производителя.
Для Тип 3731-3 динамические перемен-
ные присваиваются с помощью DD или 
TROVIS-VIEW в разделе [Настройки > 
Рабочая единица] согласно Табл. 12, 
стр. 63.

Информация
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Табл. 12: Присвоение динамических переменных HART®

Переменная Значение Единица измерения
Заданное значение %
Заданное значение рабочего направления %
Заданное значение после задания переходного времени процесса %
Фактическое значение %
Погрешность регулирования e %
Абсолютный полный ход клапана –
Состояние дискретного входа 0 = неактивный

1 = активный
255 = –/–

–

Состояние встроенного соле-
ноидного клапана/принуди-
тельного сброса воздуха

0 = не задействован
1 = задействован
2 = не установлен

–

Концентрированное состояние 
(общий статус)

0 = нет сообщения
1 = Необходимость техническо-
го обслуживания
2 = Запрос на техническое об-
служивание
3 = отказ
4 = выход за пределы техниче-
ских условий
7 = функциональная проверка

–

температура °C
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7 Работа позиционера

Сбой из-за неверной последовательности при монтаже, установке и вводе 
в эксплуатацию!
Соблюдать следующую последовательность!
1. Удалите защитные крышки с пневматических соединений.
2. Установите позиционер на регулирующий клапан.
3. Подключение воздуха питания КИП.
4. Подключите электропитание.
5. Выполните настройку.

Показания на дисплее после подсоединения электропитания:

На неинициализированном позиционере после прокручиваю-
щегося текста tEStinG мигает символ ключа  и символ руки 

. Число на дисплее показывает положение рычага в граду-
сах по отношению к продольной оси.
Если позиционер инициализирован, на дисплее появляется 
код 0. Позиционер находится в последнем активном режиме 
работы.

7.1 Настройка дисплея
Направление текста на дисплее позиционера можно повернуть на 180°, чтобы на-
строить его на положение, в котором монтируется позиционер. Если информация 
отображается вверх ногами, необходимо выполнить следующие действия:

1. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
появится Код 2.

2. Нажмите , Код 2 мигает.
3. Поворачивая , установите нужное 

направление считывания.
4. Нажмите  для подтверждения.

Направление вывода 
информации для 
пневматического 
присоединения спра-
ва

Направление вывода 
информации для 
пневматического 
присоединения сле-
ва

ВНИМАНИЕ!
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7.2 Ограничение регулирующего давления
Если максимальное усилие привода может привести к повреждению клапана, не-
обходимо ограничить регулирующее давление.

 Î Не активируйте ограничение давления для приводов двойного действия (поло-
жение безопасности AIR TO OPEN (AtO)) (настройка No (Нет) = значение по 
умолчанию)!

Перед активизацией функции ограничения давления следует разрешить конфигу-
рирование на позиционере.

Разрешение на конфигурирование
Если в течение 120 секунд не происходит ввода какой-либо настройки, функция 
разрешения конфигурирования деактивируется.

1. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
отобразится Код 3 (индикация: No 
(Нет)).

2. Нажмите , Код 3 мигает.
3. Поворачивайте  до тех пор, пока не 

отобразится YES (Да).
4. Нажмите  для подтверждения 

(индикация: ).

Разрешение конфи-
гурирования
По умолчанию: NO 
(Нет)

Ограничение регулирующего давления

1. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
появится Код 16.

2. Нажмите , Код 16 мигает.
3. Поворачивайте , пока не появится 

требуемый предел давления 
(1.4/2.4/3.7 бар).

4. Нажмите  для подтверждения.

Предел давления
По умолчанию: NO 
(Нет)
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7.3 Проверка диапазона работы позиционера
Для проверки механического соединения позиционер следует прогнать по всему 
рабочему диапазону в ручном режиме работы  (MAN) с помощью задаваемой 
вручную управляющей переменной w.

Выбор ручного режима работы (MAN):

1. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
появится Код 0.

2. Нажмите , Код 0 мигает.
3. Поворачивайте , пока не отобразит-

ся MAN (ручной).
4. Нажмите  для переключения пози-

ционера в ручной режим.

Режим работы
Значение по умолча-
нию: MAN (ручной)

Проверка рабочего диапазона :

1. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
появится Код 1.

2. Нажмите , код 1 и символ  
мигают;

3. Поворачивайте  до тех пор, пока 
давление в позиционере не повысится 
и управляющий клапан не переместит-
ся в крайние положения для проверки 
диапазона хода/угла поворота.
Угол поворота отображается на задней 
стороне позиционера.

Ручная уставка w 
(отображается теку-
щий угол поворота)

Горизонтальное положение рычага (среднее положение) равно 0°.
Для надёжной работы позиционера крайние символы гистограммы не должны 
мигать в процессе перемещения клапана в рабочем диапазоне. Из ручного режима 
можно выйти нажатием поворотной/нажимной кнопки.
Допустимый диапазон превышен, если выведенный на экран угол составляет 
более 30°, а крайние элементы гистограммы справа и слева мигают. Позиционер 
переходит в положение безопасности (SAFE).
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 Î После выхода из положения безопасности (SAFE), см. главу 8.2.2) проверьте, 
соответствует ли положение рычага и штифта описанию в главе 5.

Риск травмирования , обусловленный подвижными частями клапана! Су-
ществует риск зажимания рук внутри клапана.

 Î Во время работы не касайтесь узлов, расположенным внутри рамы клапана, 
и подвижным узлам клапана.

 Î Перед заменой рычага или изменением положения штифта сбросьте давле-
ние в системе и отключите электропитание.

7.4 Определение положения безопасности
Положение безопасности должно быть установлено с учетом типа клапана и рабо-
чего направления привода:

 − AIR TO OPEN (AtO):
Регулирующее давление открывает клапан, например для клапана с положени-
ем безопасности: "клапан закрывается".

 − AIR TO CLOSE (AtC):
Регулирующее давление закрывает клапан, например, для клапана с положе-
нием безопасности "клапан открывается".

Для приводов двойного действия настройка всегда AIR TO OPEN (AtO).

1. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
появится Код 0.

Меню инициализации
2. Нажмите , отобразится MAN (руч-

ной), мигает код 0.

3. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
появится "Init" (Инициализация), затем 
нажмите .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Информация



68  EB 8387-3 RU

Работа позиционера

4. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
отобразится нужное положение безо-
пасности. AIR TO OPEN

5. Нажмите  для подтверждения.

6. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
появится ESC (Выход).

AIR TO CLOSE7. Нажмите , чтобы выйти из режима 
ввода, или: запустите цикл инициали-
зации согл. 7.5.

Для проверки: после успешного завершения инициализации на дисплее позицио-
нера в положении закрытия должно отображаться 0 %, если клапан закрыт, и 100 
%, если клапан открыт. В противном случае отрегулируйте направление закрытия 
и заново настройте позиционер.

7.5 Инициализация позиционера

Риск травмирования расположенными открыто подвижными частями по-
зиционера, привода и клапана!

 Î К расположенным открыто подвижным деталям нельзя прикасаться или 
как-либо блокировать их!

Нарушение технологического процесса при перемещении привода/клапана!
 Î Нельзя производить запуск в ходе технологического процесса! Запуск выпол-
нять только при закрытых запорных устройствах!

 Î Перед началом процесса инициализации проверить максимальное допустимое 
регулирующее давление клапана! При инициализации позиционер регулирует 
максимальное давление подаваемого воздуха. При необходимости следует 
ограничить управляющее давление, подключив выше по потоку редукционный 
клапан!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ВНИМАНИЕ!
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Если позиционер необходимо установить на другом приводе, или если условия 
монтажа изменились, перед новой инициализацией позиционер нужно сбросить 
к базовым настройкам, см. главу 7.7.

При инициализации позиционер оптимально настраивается на существующие ус-
ловия трения и требуемое давление регулирующего клапана. Тип и степень само-
адаптации зависят от заданного режима инициализации:

 − Максимальный диапазон MAX (стандартный диапазон)
Режим инициализации для простого ввода в эксплуатацию клапанов с двумя 
чётко определенными механическими конечными положениями, например, 
трёхходовых клапанов (см. главу 7.5.1)

 − Номинальный диапазон NOM
Режим инициализации для всех проходных клапанов (см. главу 7.5.2)

 − Вручную выбранный диапазон MAN
Режим инициализации для проходных клапанов с неизвестным номинальным 
диапазоном (см. главу 7.5.3)

 − Калибровка замены (аварийный режим) SUb
Этот режим позволяет заменить позиционер в процессе работы технологиче-
ской установки с минимальным нарушением её работы (см. главу 7.5.4)

Во время выполнения процедура инициализации может быть прервана нажати-
ем поворотной кнопки. Позиционер переходит в положение безопасности 
(SAFE), и на дисплее на 3 секунды появляется сообщение StOP. Из положения 
безопасности можно снова выйти, используя Код 0 (см. главу 8.2.2).

Информация

Информация
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Время, необходимое для процесса иници-
ализации, зависит от переходного време-
ни процесса привода и может занимать 
несколько минут.
После успешной инициализации позицио-
нер переходит в режим регулирования, 
что можно определить по символу .
При возникновении ошибки процесс пре-
рывается. На дисплее показывается 
ошибка инициализации в зависимости от 
того, как она была классифицирована об-
щим статусом (см. главу 8.3).

Чередующаяся инди-
кация: инициализа-
ция выполняется

Индикация в виде по-
лос, зависящая от хо-
да выполнения (в за-
висимости от выбран-
ного режима инициа-
лизации отображает-
ся MAX, NOM, MAN 
или SUB)

%

Инициализация за-
вершена успешно, 
позиционер находит-
ся в автоматическом 
режиме 

С помощью настройки Кода 48 – h0 = YES (Да) после инициализации диагности-
ка автоматически запускает построение графика от исходной точки (управля-
ющий сигнал y стационарный (d1) и управляющий сигнал y (d2)). При этом на 
дисплее попеременно отображается tESt и d1 или d2. Ошибка во время постро-
ения графика показывается на дисплее Код 48 - h1 и Код 81. График от исходной 
точки не влияет на процесс регулирования.

Информация
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7.5.1 Инициализация по максимальному диапазону MAX
Позиционер определяет рабочий ход/угол поворота закрывающего элемента из по-
ложения CLOSED (ЗАКРЫТ) до противоположного положения и принимает этот 
рабочий ход/угол поворота в качестве рабочего диапазона от 0 до 100 %.

Разрешение на конфигурирование
Если в течение 120 секунд не происходит ввода какой-либо настройки, функция 
разрешения конфигурирования деактивируется.

1. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
отобразится Код 3 (индикация: No 
(Нет)).

2. Нажмите , Код 3 мигает.
3. Поворачивайте  до тех пор, пока не 

отобразится YES (Да).
4. Нажмите  для подтверждения 

(индикация: ).

Разрешение конфи-
гурирования
По умолчанию: NO 
(Нет)

Выбор режима инициализации:

1. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
появится Код 6.

2. Нажмите , Код 6 мигает.
3. Поворачивайте  до тех пор, пока не 

отобразится MAX.
4. Нажмите , чтобы подтвердить вы-

бор режима инициализации MAX.

Режим инициализа-
ции
По умолчанию: MAX

Старт инициализации:

1. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
появится Код 0.

Меню инициализации
2. Нажмите , Код 0 мигает.
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3. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
появится "Init" (Инициализация), затем 
нажмите . На дисплее отображается 
заданное положение безопасности 
AtO или AtC.

Индикация положе-
ния безопасности

4. Нажмите  и удерживайте кнопку 
в течение 6 секунд, гистограмма будет 
пошагово укорачиваться, пока не нач-
нется инициализация.

Гистограмма пошаго-
во укорачивается, по-
ка не начнется иници-
ализация

После инициализации номинальный рабочий ход/угол поворота указывается в %. 
Код 5 (номинальный диапазон) остается заблокированным. Параметры начала ра-
бочего хода/угла поворота (Код 8) и конца рабочего хода/угла поворота (Код 9) так-
же могут выводиться на дисплей и модифицироваться в %.
Для вывода значений в мм/° следует ввести положение рычага (Код 4).

Ввод положения штифта:

1. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
появится Код 4.

2. Нажмите , Код 4 мигает.
3. Поворачивайте , чтобы отрегулиро-

вать положение штифта на рычаге 
в соответствии с монтажом.

4. Нажмите  для подтверждения. По-
казания номинального хода выводятся 
в мм/°.

mm

Положение штифта
По умолчанию: NO 
(Нет)



EB 8387-3 RU  73

Работа позиционера

7.5.2 Инициализация по номинальному диапазону NOM
Откалиброванный датчик позволяет очень точно задавать эффективный ход кла-
пана. В процессе инициализации позиционер проверяет, может ли регулирующий 
клапан двигаться в обозначенном номинальном диапазоне (рабочего хода или уг-
ла) без помех. В этом случае в качестве рабочего диапазона принимается указан-
ный номинальный диапазон с ограничениями начала и конца диапазона хода/угла 
поворота (коды 8 и 9).

Максимально возможный рабочий ход должен всегда превышать введенный но-
минальный рабочий ход. Если это не так, инициализация прерывается (сообще-
ние об ошибке Код 52), поскольку номинальный рабочий ход не достигается.

Разрешение на конфигурирование
Если в течение 120 секунд не происходит ввода какой-либо настройки, функция 
разрешения конфигурирования деактивируется.

1. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
отобразится Код 3 (индикация: No 
(Нет)).

2. Нажмите , Код 3 мигает.
3. Поворачивайте  до тех пор, пока не 

отобразится YES (Да).
4. Нажмите  для подтверждения 

(индикация: ).

Разрешение конфи-
гурирования
По умолчанию: NO 
(Нет)

Информация
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Ввод положения штифта и номинального диапазона:

1. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
появится Код 4.

2. Нажмите , Код 4 мигает.
3. Поворачивайте , чтобы отрегулиро-

вать положение штифта на рычаге 
в соответствии с монтажом.

4. Нажмите  для подтверждения. По-
казания номинального хода выводятся 
в мм/°.

mm

Положение штифта
По умолчанию: NO 
(Нет)

5. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
появится Код 5.

6. Нажмите , Код 5 мигает.
7. Поворачивайте  для установки но-

минального диапазона клапана.
8. Нажмите  для подтверждения.

mm

Номинальный диапа-
зон
(с Кодом 4 = „No“ (за-
блокировано))

Выбор режима инициализации:

1. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
появится Код 6.

2. Нажмите , Код 6 мигает.
3. Поворачивайте  до тех пор, пока не 

отобразится NOM.
4. Нажмите , чтобы подтвердить вы-

бор режима инициализации NOM.

Режим инициализа-
ции
По умолчанию: MAX

Старт инициализации:

1. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
появится Код 0.

Меню инициализации
2. Нажмите , Код 0 мигает.
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3. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
появится "Init" (Инициализация), затем 
нажмите . На дисплее отображается 
заданное положение безопасности 
AtO или AtC.

Индикация положе-
ния безопасности

4. Нажмите  и удерживайте кнопку 
в течение 6 секунд, гистограмма будет 
пошагово укорачиваться, пока не нач-
нется инициализация.

Гистограмма пошаго-
во укорачивается, по-
ка не начнется иници-
ализация

После инициализации необходимо проверить и при необходимости отрегулиро-
вать направление движения (Код 7).

7.5.3 Инициализация по выбранному вручную диапа-
зону MAN

Перед запуском инициализации вручную следует вручную перевести регулирую-
щий клапан в положение ОТКР. Поворачивайте поворотную/нажимную кнопку по 
часовой стрелке маленькими шагами. Клапан должен двигаться в заданное клапа-
ну положение монотонно в соответствии с увеличивающимся давлением. Позицио-
нер рассчитывает дифференциальный ход/угол от положения ОТКР и ЗАКР и при-
нимает его в качестве рабочего диапазона с начальным и конечным пределами ди-
апазона рабочего хода/угла вращения (Коды 8 и 9).

Ввод положения ОТКР:

1. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
появится Код 0.

2. Нажмите , Код 0 мигает.
3. Поворачивайте , пока не отобразит-

ся MAN (ручной).
4. Нажмите  для подтверждения.

Информация
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5. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
появится Код 1.

6. Нажмите , Код 1 мигает.
7. Поворачивайте , пока клапан не до-

стигнет положения ОТКР.
8. Нажмите  для подтверждения.

Ручная уставка (ото-
бражается текущий 
угол поворота)

Разрешение на конфигурирование
Если в течение 120 секунд не происходит ввода какой-либо настройки, функция 
разрешения конфигурирования деактивируется.

1. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
отобразится Код 3 (индикация: No 
(Нет)).

2. Нажмите , Код 3 мигает.
3. Поворачивайте  до тех пор, пока не 

отобразится YES (Да).
4. Нажмите  для подтверждения 

(индикация: ).

Разрешение конфи-
гурирования
По умолчанию: NO 
(Нет)

Ввод положения штифта:

1. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
появится Код 4.

2. Нажмите , Код 4 мигает.
3. Поворачивайте , чтобы отрегулиро-

вать положение штифта на рычаге 
в соответствии с монтажом.

4. Нажмите  для подтверждения.

mm

Положение штифта
По умолчанию: NO 
(Нет)
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Выбор режима инициализации:

1. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
появится Код 6.

2. Нажмите , Код 6 мигает.
3. Поворачивайте , пока не отобразит-

ся MAN (ручной).
4. Нажмите , чтобы подтвердить вы-

бор режима инициализации MAN.

Режим инициализа-
ции
По умолчанию: MAX

Старт инициализации:

1. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
появится Код 0.

Меню инициализации
2. Нажмите , Код 0 мигает.

3. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
появится "Init" (Инициализация), затем 
нажмите . На дисплее отображается 
заданное положение безопасности 
AtO или AtC.

Индикация положе-
ния безопасности

4. Нажмите  и удерживайте кнопку 
в течение 6 секунд, гистограмма будет 
пошагово укорачиваться, пока не нач-
нется инициализация.

Гистограмма пошаго-
во укорачивается, по-
ка не начнется иници-
ализация

7.5.4 Калибровка замены (аварийный режим) SUb
Полная процедура инициализации занимает несколько минут и заставляет клапан 
перемещаться в рабочем диапазоне несколько раз. Однако при методе инициали-
зации SUB параметры регулирования оцениваются, а не определяются процеду-
рой инициализации. Соответственно, не следует ожидать высокий уровень точно-
сти. Следует всегда выбирать другой способ инициализации, если технологиче-
ский процесс это позволяет.
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Калибровка SUB используется для замены позиционера без остановки производ-
ственного процесса. Для этого регулирующий клапан обычно фиксируется в опре-
делённом положении либо механически, либо пневматически при помощи внешне-
го сигнала давления. Такая блокировка позволяет не останавливать производ-
ственный процесс.
При введенном положении блокирования (Код 35), направлению закрытия 
(Код 34), положению штифта (Код 4), номинальному диапазону (Код 5) и направле-
нию действия (Код 7),позиционер может рассчитать свою конфигурацию.

 Î Если заменяющий позиционер уже был инициализирован, то перед новой ини-
циализацией следует сбросить его параметры до заданных по умолчанию зна-
чений, см. главу 7.7.

Разрешение на конфигурирование
Если в течение 120 секунд не происходит ввода какой-либо настройки, функция 
разрешения конфигурирования деактивируется.

1. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
отобразится Код 3 (индикация: No 
(Нет)).

2. Нажмите , Код 3 мигает.
3. Поворачивайте  до тех пор, пока не 

отобразится YES (Да).
4. Нажмите  для подтверждения 

(индикация: ).

Разрешение конфи-
гурирования
По умолчанию: NO 
(Нет)

Ввод положения штифта и номинального диапазона:

1. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
появится Код 4.

2. Нажмите , Код 4 мигает.
3. Поворачивайте , чтобы отрегулиро-

вать положение штифта на рычаге 
в соответствии с монтажом.

4. Нажмите  для подтверждения.

mm

Положение штифта
По умолчанию: NO 
(Нет)
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5. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
появится Код 5.

6. Нажмите , Код 5 мигает.
7. Поворачивайте  для установки но-

минального диапазона клапана.
8. Нажмите  для подтверждения.

mm

Номинальный диапа-
зон
(с Кодом 4 = „No“ (за-
блокировано))

Выбор режима инициализации:

1. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
появится Код 6.

2. Нажмите , Код 6 мигает.
3. Поворачивайте  до тех пор, пока не 

отобразится SUB.
4. Нажмите , чтобы подтвердить вы-

бор режима инициализации SUB.

Режим инициализа-
ции
По умолчанию: MAX

Ввод направления действия:

1. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
появится Код 7.

2. Нажмите , Код 7 мигает.
3. Поворачивайте  до тех пор, пока не 

отобразится направление движения 
(/).

4. Нажмите  для подтверждения.

Направление дей-
ствия
По умолчанию: 

Деактивация предела рабочего хода:

1. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
появится Код 11.

2. Нажмите , Код 11 мигает.
3. Поворачивайте  до тех пор, пока не 

отобразится No.
4. Нажмите  для подтверждения.

Ограничение хода
По умолчанию: 100.0
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Изменение предела давления и параметров регулирования:
Запрещается изменять предел давления (Код 16). Параметры регулирования KP 
(Код 17) и TV (Код 18) следует изменять только, если известны настройки заменяе-
мого позиционера.

1. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
появится Код 16/17/18.

2. Нажмите , Код 16/17/18 мигает;
3. Поворачивайте , чтобы выбрать па-

раметры регулирования
4. Нажмите  для подтверждения.

Предел давления
По умолчанию: NO 
(Нет)

ступень KP
По умолчанию: 7

ступень TV
По умолчанию: 2

Укажите направление закрытия и положение блокировки:

1. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
появится Код 34.

2. Нажмите , Код 34 мигает.
3. Поворачивайте , чтобы задать на-

правление закрытия (CCL - против ча-
совой стрелки/CL - по часовой стрел-
ке)

4. Нажмите  для подтверждения.

Направление закры-
тия (направления 
вращения, при кото-
ром достигается по-
ложение регулирую-
щего клапана ЗАКР; 
направление взгля-
да на дисплей пози-
ционера)
По умолчанию: CCL 
(против часовой 
стрелки)
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5. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
появится Код 35.

6. Нажмите , Код 35 мигает.
7. Поворачивайте , чтобы задать поло-

жение блокировки, например 5 мм 
(считывается на индикаторе рабочего 
хода заблокированного клапана или 
измеряется линейкой).

8. Нажмите  для подтверждения.

mm

Положение блокиров-
ки
По умолчанию: 0

Старт инициализации:

1. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
появится Код 0.

Меню инициализации
2. Нажмите , Код 0 мигает.
3. Поворачивайте  до тех пор, пока не 

появится "Init" (Инициализация), затем 
нажмите . На дисплее отображается 
заданное положение безопасности 
AtO или AtC.

Индикация положе-
ния безопасности

4. Нажмите  и удерживайте кнопку 
в течение 6 секунд, гистограмма будет 
пошагово укорачиваться, пока не нач-
нется инициализация.
Режим работы меняется на MAN. Ото-
бражается положение блокировки.

Гистограмма пошаго-
во укорачивается, по-
ка не начнется иници-
ализация

%

Положение блокиров-
ки

Поскольку инициализация не была проведена полностью, на дисплее могут поя-
виться ошибки с Кодом 76 (не аварийный режим) и, возможно, с Кодом 57 (контур 
регулирования).
Эти предупреждения не влияют на готовность позиционера к работе.



82  EB 8387-3 RU

Работа позиционера

Отмена положения блокировки и переход в автоматический режим  (AUTO):
Для того, чтобы позиционер снова мог отслеживать управляющий сигнал, должно 
быть отменено положение блокировки, и позиционер должен быть переведён в ав-
томатический режим работы следующим образом:

1. Поворачивайте  до тех пор, пока не появится Код 1.
2. Нажмите , код 1 и символ  мигают;
3. Поворачивайте , чтобы повысить давление в позицио-

нере и немного сдвинуть клапан из положения блокиров-
ки.

4. Нажмите , чтобы отменить механическую блокировку.
5. Поворачивайте  до тех пор, пока не появится Код 0.
6. Нажмите , Код 0 мигает.
7. Поворачивайте  до тех пор, пока не отобразится AUtO.
8. Нажмите : позиционер переключается в автоматиче-

ский режим. Текущее положение клапана отображается 
в %.

 Î Если позиционер показывает тенденцию к колебаниям в автоматическом режи-
ме управления, следует слегка скорректировать параметры KP и TV. Действуйте 
следующим образом:

 − Установите TV (Код 18) на 4.
 − Уменьшайте коэффициент усиления KP (Код 17) до тех пор, пока не будет до-

стигнута стабильная работа позиционера.

Калибровка нуля
Если производственный процесс позволяет, в заключение следует настроить нуле-
вую точку, как описано в разделе 7.6.

7.6 Калибровка нуля
В случае несоответствия с положением закрытого клапана, например, у плунжера 
с мягким уплотнением, может потребоваться повторная калибровка нулевой точки.
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Риск травмирования расположенными открыто подвижными частями по-
зиционера, привода и клапана!

 Î К расположенным открыто подвижным деталям нельзя прикасаться или 
как-либо блокировать их!

Нарушение технологического процесса при перемещении привода/клапана!
 Î Нельзя производить калибровку нуля в ходе технологического процесса! За-
пуск выполнять только при закрытых запорных устройствах!

Для выполнения калибровки нуля позиционер должен быть подсоединен к воздуху 
питания.

Разрешение на конфигурирование

1. Поворачивайте  до тех пор, пока не отобразится Код 3 
(индикация: No (Нет)).

2. Нажмите , Код 3 мигает.
3. Поворачивайте  до тех пор, пока не отобразится YES 

(Да).
4. Нажмите  для подтверждения (индикация: ).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

Информация
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Выполнение калибровки нуля:

1. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
появится Код 6.

2. Нажмите , Код 6 мигает.
3. Поворачивайте  до тех пор, пока не 

отобразится ZP.
4. Нажмите  для подтверждения.
5. Поворачивайте  до тех пор, пока не 

появится Код 0.
6. Нажмите : появится индикация MAN 

(вручную), мигает Код 0.
7. Поворачивайте  до тех пор, пока не 

появится "Init" (Инициализация), затем 
нажмите . На дисплее отображается 
заданное положение безопасности 
AtO или AtC.

8. Нажмите и удерживайте  в течение 
6 секунд.
Начинается калибровка нуля. Позици-
онер перемещает клапан в положение 
ЗАКР и корректирует внутреннюю 
электрическую нулевую точку.

Режим инициализа-
ции
По умолчанию: MAX

7.7 Возврат к настройкам по умолчанию
Данная функция возвращает все параметры к заводским значениям, заданным по 
умолчанию (см. перечень кодов в главе 12.2).
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Разрешение на конфигурирование

1. Поворачивайте  до тех пор, пока не отобразится Код 3 
(индикация: No (Нет)).

2. Нажмите , Код 3 мигает.
3. Поворачивайте  до тех пор, пока не отобразится YES 

(Да).
4. Нажмите  для подтверждения (индикация: ).

Сброс параметров до начальных значений:

1. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
отобразится Код 36, индикация: ••–••–.

2. Нажмите , Код 36 мигает.
3. Поворачивайте  до тех пор, пока не 

отобразится Std.
4. Нажмите  для подтверждения.

Все параметры ввода в эксплуатацию 
и диагностики сбрасываются до своих 
задаваемых по умолчанию значений.

Сброс 
По умолчанию: No 
(Нет)

Код 36 - diAG (Диагностика) позволяет сбросить только данные диагностики 
(EXPERTplus) см. u EB 8389.

Информация

https://www.samsongroup.com/document/e83890de.pdf
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8 Эксплуатация

Риск травмирования расположенными открыто подвижными частями по-
зиционера, привода и клапана!

 Î Не прикасайтесь к открытым движущимся частям и не блокируйте их во 
время работы!

8.1 Разблокирование и выбор параметров
В списке кодов (см.. главу 12.2 со стр. 96) перечислены все коды, их описание 
и стандартные значения (заводские настройки)..
Коды, обозначенные символом (*), для настройки требуют разрешения на конфигу-
рацию, которое можно получить при помощи Кода 3, как описано ниже.

1. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
отобразится Код 3 (индикация: No 
(Нет)).

2. Нажмите , Код 3 мигает.
3. Поворачивайте  до тех пор, пока не 

отобразится YES (Да).
4. Нажмите  для подтверждения 

(индикация: ).

Теперь можно выполнять конфигурацию 
отдельных кодов по очереди:

 Î Поворачивайте  и выберите нужный 
код.

 Î Нажмите , чтобы открыть нужный 
код - мигает числовой код.

 Î Поворачивайте  и выберите на-
стройку.

 Î Нажмите  для подтверждения вы-
бранной настройки.

Код 3:
Конфигурация не раз-
решена

Конфигурация разре-
шена

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
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Если в течение 120 секунд не выполняется ввод данных, подтверждение конфи-
гурации отменяется и происходит возврат к Коду 0.

Отмена ввода

Ввод можно отменить до подтверждения 
(нажать ) без принятия выбранной на-
стройки:
1. Поворачивайте  до тех пор, пока не 

появится ESC (Выход).
2. Нажмите  для подтверждения.

Ввод завершается без принятия ранее 
установленного значения.

Прервать индикацию

8.2 Режимы работы

8.2.1 Автоматический режим (AUTO) и ручной режим 
(MAN)

По стандарту после выполнения инициа-
лизации позиционер находится в автома-
тическом режиме (AUTO, индикация ).

%

Автоматический ре-
жим

Информация
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Переход в ручной режим  (MAN)

1. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
появится Код 0.

2. Нажмите  - мигает кодовое число 0, 
индикация: AUtO.

3. Поворачивайте , пока не отобразит-
ся MAN (ручной).

4. Нажмите  для переключения пози-
ционера в ручной режим.

Ручной режим запускается с последним 
заданным значением автоматического ре-
жима, благодаря чему выполняется плав-
ный переход. Актуальное положение ото-
бражается в процентах.

Автоматический ре-
жим

Ручной режим

Установка ручной уставки

1. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
появится Код 1.

2. Нажмите , Код 1 мигает.
3. Поворачивайте  до установления 

давления в позиционере и реакции ре-
гулирующего клапана с перемещени-
ем его в требуемое положение.

%

%

Примерно через 2 минуты бездействия позиционер выполняет возврат к Коду 0, 
оставаясь в ручном режиме.

Информация
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Переключение в автоматический режим  (AUTO)

1. Поворачивайте  до тех пор, пока не появится Код 0.
2. Нажмите , Код 0 мигает.
3. Поворачивайте  до тех пор, пока не отобразится 

AUtO.
4. Нажмите  - позиционер переключается в автоматиче-

ский режим.

8.2.2 Положение безопасности (SAFE)
Если клапан необходимо переместить в положение безопасности, определённое 
при вводе в эксплуатацию (см. главу 7.4), порядок действий следующий:

1. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
появится Код 0.

2. Нажмите  - мигает кодовое число 0, 
индикация текущего рабочего режима 
(AUtO или MAN).

3. Поворачивайте  до тех пор, пока не 
отобразится SAFE.

4. Нажмите  для подтверждения - ото-
бразится S.

Клапан перемещается в положение безо-
пасности. Если инициализация позицио-
нера выполнена, текущее положение кла-
пана отображается в %.
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Перемещение из положения безопасности

1. Поворачивайте  до тех пор, пока не появится Код 0.
2. Нажмите , Код 0 мигает.
3. Поворачивайте  для установки нужного рабочего ре-

жима (AUtO или MAN).
4. Нажмите  для подтверждения.
Позиционер переключается в установленный режим рабо-
ты.

8.3 Неисправность/отказ
Всем сообщениям о состоянии и неисправностях позиционера присваивается 
определённый статус. Настройки по умолчанию классификации статусов указаны 
в перечне кодов.

Изменения классификации статусов выполняются с помощью программного 
обеспечения TROVIS-VIEW и параметров DD, см. u EB 8389.

Чтобы обеспечить лучший обзор, классифицированные сообщения объединяются 
в коллективном статусе для позиционера. Ниже приведены виды статусных сооб-
щений.

 − Отказ
Позиционер не может выполнить поставленную задачу из-за функционального 
сбоя в самом позиционере или на его периферии, либо еще не выполнена ини-
циализация устройства.

 − Необходимость технического обслуживания
Позиционер пока может выполнять свою задачу (в ограниченном объёме), воз-
никла необходимость проведения технического обслуживания или обнаружен 
превышающий норму износ. Запас на износ скоро будет исчерпан или сокра-
щается быстрее, чем это было предусмотрено. В среднесрочной перспективе 
потребуется техобслуживание.

 − Запрос на техническое обслуживание
Позиционер пока может выполнять свою задачу (в ограниченном объёме), воз-
никла необходимость проведения технического обслуживания или обнаружен 

Информация

https://www.samsongroup.com/document/e83890de.pdf
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превышающий норму износ. Запас на износ скоро будет исчерпан или сокра-
щается быстрее, чем это было предусмотрено. Требуется срочное проведение 
технического обслуживания.

 − выход за пределы технических условий
Позиционер эксплуатируется вне указанных в спецификации условий эксплуа-
тации.

Если событие классифицируется как "Без сообщения", оно не влияет на общий 
статус.

Общий статус отображается с помощью указанных ниже символов на позиционере.

Концентрированное состояние 
(общий статус)

Дисплей позиционера

Отказ

Функциональная проверка Текстовое сообщение, например, tESting, 
tunE или tESt

техобслуживание среднесрочное/ техобслу-
живание срочное

выход за пределы технических условий  мигает

Если не выполнена инициализация позиционера, на дисплее отображается символ 
отказа ( ), так как позиционер не может соблюдать заданное значение.
При наличии сообщений о неисправностях возможная причина отображается на-
чиная с Кода 49. На дисплее в этом случае появляется ERR.

Пример:

 Î Причину и способ устранения см. в пе-
речне кодов (см. главу 12.2).

S

Пример:
Ошибка положения 
штифта

Выход сигнализации неисправностей
Общий статус "Отказ" вызывает срабатывание опционального выхода сигнализа-
ции неисправностей.

Информация
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 − С помощью Кода 32 общий статус "Функциональная проверка" может переклю-
чать выход сигнализации неисправностей.

 − С помощью кода 33 общий статус «Необходимость технического обслуживания/
запрос на техническое обслуживание» может обращаться к выходу сигнализа-
ции неисправностей.

8.3.1 Квитирование сообщения об ошибке
Разрешение на конфигурирование

1. Поворачивайте  до тех пор, пока не отобразится Код 3 
(индикация: No (Нет)).

2. Нажмите , Код 3 мигает.
3. Поворачивайте  до тех пор, пока не отобразится YES 

(Да).
4. Нажмите  для подтверждения (индикация: ).

Квитирование сообщения об ошибке:

1. Поворачивайте  до тех пор. пока не отобразится код 
ошибки, который необходимо квитировать.

2. Нажмите , чтобы квитировать сообщение об ошибке.
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9 Техническое 
обслуживание

Перед поставкой позиционер прошёл 
проверку на заводе SAMSON.

 − При проведении работ по ремонту 
и техобслуживанию, не входящих 
в перечень ИМЭ и не санкционирован-
ных отделом After Sales Service ком-
пании SAMSON, гарантия на про-
дукт утрачивается.
 − В качестве запасных частей допуска-
ется использование только ориги-
нальных запчастей производства 
SAMSON, отвечающих исходной 
спецификации.

Устройство не требует технического об-
служивания. В пневматических соеди-
нениях питания и выхода установлены 
сетчатые фильтрующие элементы 
с размером ячеек 100 мкм, которые при 
необходимости можно вывинтить и очи-
стить. Необходимо соблюдать требова-
ния по техническому обслуживанию 
предвключенных приточных и редукци-
онных установок.

9.1 Подготовка к возврату
Неисправные позиционеры можно вер-
нуть в компанию SAMSON для ремонта.
При отправке прибора на SAMSON вы-
полните следующие действия:

Информация

1. Выведите клапан из эксплуатации, 
как описано в соответствующей до-
кументации к клапану.

2. Демонтируйте позиционер, см. главу 
11.2

3. Отправьте позиционер в бли-
жайшее представительство 
SAMSON. Список представительств 
SAMSON можно найти по адресу 
u www.samsongroup.com > Kontakt.

10 Устранение 
неисправностей

Неисправности отображаются на дис-
плее в виде кодов ошибок. В списке, 
приведенном в главе 12.3, указаны воз-
можные сообщения об ошибках и меры 
по их устранению.
Коды ошибок в соответствии с класси-
фикацией состояний отображаются на 
дисплее в общем статусе (требуется 
среднесрочное техобслуживание/требу-
ется срочное техобслуживание: , вне 
спецификации:  мигает, отказ: ). 
Если коду ошибки присвоена классифи-
кация статуса «Без сообщения», ошиб-
ка не включается в объединенный ста-
тус.
Для каждого кода ошибки в заводских 
настройках предварительно задана 
классификация статуса. Программное 
обеспечение (например, TROVIS-VIEW) 
позволяет задавать индивидуальную 
классификацию.
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10.1 Противоаварийные 
мероприятия

При отказе пневмопитания позиционер 
удаляет воздух из привода, и регулиру-
ющий клапан переходит в положение 
безопасности, определяемое приводом.
Противоаварийные мероприятия отно-
сятся к сфере ответственности операто-
ра оборудования.

Противоаварийные мероприятия 
в случае неисправности клапана и при-
вода описаны в соответствующей до-
кументации к клапану или приводу.

11 Вывод из эксплуатации 
и демонтаж

Опасно для жизни при снятии взры-
возащиты!
При открытой крышке корпуса пози-
ционера взрывозащита не обеспечива-
ется.

 Î При монтажно-наладочных рабо-
тах во взрывоопасных зонах необ-
ходимо соблюдать положения 
EN 60079-14, VDE 0165 ч. 1.

Практическая рекомендация

ОПАСНО!

Нарушение технологического про-
цесса при прерывании регулирова-
ния!

 Î Нельзя производить монтажно-на-
ладочные работы в ходе техноло-
гического процесса! Работы выпол-
нять только при закрытых запор-
ных устройствах!

11.1 Вывод из эксплуа-
тации

При выведении позиционера из эксплу-
атации для демонтажа выполните сле-
дующие действия:
1. Отключите и заблокируйте подачу 

пневмопитания.
2. Откройте крышку позиционера и от-

соедините провода электропитания.

11.2 Демонтаж позиционера
1. Извлеките из позиционера провода 

электропитания.
2. Отсоедините трубки воздуха пита-

ния (не требуется при прямом мон-
таже при помощи соединительного 
блока).

3. Для демонтажа отсоедините три 
крепёжных болта позиционера.

ВНИМАНИЕ!
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11.3 Утилизация
SAMSON является зареги-
стрированным производите-
лем в Европе, ответственное 
учреждение u www.
samsongroup.com > Über 
SAMSON > Umwelt, Soziales 
& Unternehmensführung > 
Material Compliance > 
Elektroaltgeräte (WEEE)
№ директивы WEEE: DE 
62194439

Информация о веществах, вызывающих 
повышенную озабоченность в соответ-
ствии с регламентом REACH, находится 
в документе "Дополнительная инфор-
мация по вашему запросу/заказу", при-
лагаемом к документам коммерческого 
заказа. В этих случаях в данном доку-
менте указывается номер SCIP, который 
можно использовать для получения до-
полнительной информации на сайте Ев-
ропейского химического агентства 
ECHA, см. u https://www.echa.europa.eu/
scip-database.

 Î При утилизации соблюдайте мест-
ные, национальные и международ-
ные нормы.

 Î Не выбрасывайте старые детали, 
смазочные материалы и опасные ве-
щества вместе с бытовыми отходами.

По запросу SAMSON поставля-
ет для устройства паспорт пе-
реработки в соответствии с PAS 
1049. Свяжитесь с нами, указав 
адрес вашей компании, по адресу 
aftersalesservice@samsongroup.com.

Информация

По желанию заказчика SAMSON может 
привлечь к работам компанию по ути-
лизации и рециклингу.

12 Приложение

12.1 Сервисное 
обслуживание

При проведении техобслуживания и ре-
монта, а также при возникновении неис-
правностей или обнаружении дефектов вы 
можете обращаться за поддержкой в сер-
висную службу ООО "САМСОН Контролс".

E-Mail
Электронный адрес сервисной службы 
ООО "САМСОН Контролс": service@
samson.ru

Адреса SAMSON AG и дочерних ком-
паний
Адреса компании SAMSON AG и ее тор-
говых представительств можно найти 
в Интернете на сайте www.
samsongroup.com или в каталоге про-
дукции SAMSON.

Необходимые данные
При направлении запросов, а также для 
диагностики неисправностей необходи-
мы следующие данные:

 − номер заказа и номер позиции
 − Тип, серийный номер, версия про-

граммного обеспечения, исполнение 
прибора

Практическая рекомендация
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12.2 Список кодов
Код 
№

Параметры – показать, зна-
чения [заводская настройка]

Описание

Внимание: коды, отмеченные (*), для конфигурации должны быть предварительно ак-
тивированы кодом 3.

0 Режим работы
[MAN], AUtO, SAFE, ESC

MAN Ручной режим
AUtO Автоматический режим
SAFE Положение безопасности
ESC прерывание

В режимах MAN и AUtO рассогласование регулирова-
ния отображается в виде гистограммы.
Цифровые показания при инициализированном позици-
онере отображают положение клапана или угол поворо-
та в процентах, в ином случае – положение рычага от-
носительно центральной оси в градусах.
Переключение из автоматического в ручной режим вы-
полняется без толчка давления.
В положении безопасности на дисплее появляется сим-
вол S.

Init
AtO/AtC

Init Запуск инициализации
Определение положения безопасности:
AtO: AIR TO OPEN (регулирующее давление откры-

вает клапан, например для клапана с положе-
нием безопасности: "клапан закрывается".

AtC: AIR TO CLOSE (регулирующее давление за-
крывает клапан, например, для клапана с по-
ложением безопасности "клапан открывается").

1 Заданное вручную значе-
ние w
[0]-100 % номинального диа-
пазона

Настройка заданного значения
При инициализации устройства отображается текущий 
рабочий ход/угол в %, в противном случае – положение 
рычага по отношению к центральной оси в угловых °.
Внимание: доступно для выбора только при коде 0 = 
MAN.

2 Направление считывания
[нормальное] или с помощью 
кнопки
ESC

Направление считывания индикации изменяется на 
180°.
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Код 
№

Параметры – показать, зна-
чения [заводская настройка]

Описание

3 Разрешение на выполне-
ние конфигурации
[No] (Нет), YES (ДА), ESC

Возможность изменения данных предоставлена (авто-
матическая отмена через 120 с, если поворотно-нажим-
ная кнопка не была задействована). Без такого разре-
шения коды, обозначенные *, доступны только для счи-
тывания, но не для изменения.
Если управление по месту заблокировано по протоколу 
HART®, индикация HART мигает.
Интерфейс SSP также позволяет только считывание.

4* Положение штифта
[No], 17, 25, 35, 50, 70, 100, 
200, 300 мм, 90° для пово-
ротных приводов, ESC
Если в Коде 4 выбирается 
слишком маленькое рассто-
яние штифта, устройство 
переходит в рабочий режим 
положения безопасности 
(SAFE).

Следящий штифт необходимо установить в правильное 
положение в соответствии с ходом/углом клапана.
Для инициализации NOM или SUB необходимо вводить 
данное положение штифта.

Положение 
штифта По умолчанию Диапазон настройки

Код 4 Код 5 Код 5
17 7,5 3,6 до 18,0
25 7,5 5,0 до 25,0
35 15,0 7,0 до 35,0
50 30,0 10,0 до 50,0
70 40,0 14,0 до 70,7

100 60,0 20,0 до 100,0
200 120,0 40,0 до 200,0
90° 90,0 24,0 до 100,0

5* Номинальный диапазон
мм или угол (°), ESC

Для инициализации с NOM или SUB необходимо вво-
дить номинальный ход/угол клапана.
Допустимый диапазон настройки в зависимости от по-
ложения штифта указан в таблице Кода 4.
Код 5 обычно блокируется до тех пор, пока Код 4 уста-
новлен на "No" (Нет), т. е., Код 5 можно редактировать 
только после ввода положения штифта.
После успешной инициализации отображается макси-
мальный ход/угол, которые были достигнуты при иници-
ализации.
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Описание

6* Метод инициализации
[MAX], NOM, MAN, SUB, ZP, 
ESC

MAX Максимальный диапазон регулирующего клапа-
на, ход/угол корпуса дроссельной заслонки от 
положения ЗАКР до противоположного упора 
в приводе.

NOM Номинальный диапазон управляющего клапана, 
ход/угол дроссельного элемента, измеренный 
от положения ЗАКР до указанного положения 
ОТКР

MAN Вручную выбранный диапазон
SUB: Калибровка для замены (без инициализации)

ZP: Калибровка нуля

7* Направление действия 
(w/x)
[], , ESC

Направление движения заданного значения w к ходу/
углу поворота x (повышение/повышение или повыше-
ние/понижение)
Автоматическая коррекция
AIR TO OPEN После инициализации направление 

движения остаётся 'возрастающее/
возрастающее' (), при возрастании 
сигнала мА проходной клапан 
открывается.

AIR TO CLOSE После инициализации направление 
движения меняется на 'возрастающее/
убывающее' (), при возрастании 
сигнала мА проходной клапан 
закрывается.

8* Начало диапазона хода/уг-
ла поворота (начало диапа-
зона x)
[0.0]-80.0 % номинального 
диапазона, ESC
Данные в миллиметрах или 
градусах при установленном 
Коде 4.

Начальное значение для хода/угла поворота в номи-
нальном или рабочем диапазоне
Рабочий диапазон - это фактический ход/угол регули-
рующего клапана, ограниченный начальным и конечным 
значениями диапазона хода/угла (код 8 и код 9).
В нормальных условиях рабочий и номинальный диапа-
зоны совпадают. Номинальный диапазон может быть 
ограничен рабочим диапазоном с помощью параметров 
начала и конца диапазона хода/угла. Величина отобра-
жается либо должна быть введена.
Характеристика корректируется.
См. также пример, Код 9.
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Описание

9* Конец диапазона x (конец 
диапазона хода/угла пово-
рота)
20.0-[100.0 %] номинального 
диапазона, ESC
Данные в миллиметрах или 
градусах при установленном 
Коде 4.

Конечное значение для хода/угла поворота в номиналь-
ном или рабочем диапазоне
Величина отображается либо должна быть введена.
Характеристика корректируется.
Пример: для изменённого рабочего диапазона возмож-
но применение ограниченного диапазона для регулиру-
ющего клапана слишком большого размера. Данная 
функция позволяет рассчитывать диапазон срабатыва-
ния заданного значения в соответствии с новыми преде-
лами.
0 % индикации соответствует установленному нижнему 
пределу, 100 % – установленному верхнему пределу.

10* Нижний предел х (нижнее 
ограничение хода/угла по-
ворота)
0.0-49.9 % рабочего диапазо-
на, [NO] (НЕТ), ESC

Нижнее ограничение хода/угла поворота до установлен-
ного значения
Характеристика не корректируется.
См. также пример, Код 11.

11* Верхний предел х (верхнее 
ограничение хода/угла по-
ворота)
50.0-120.0 %, [100 %] рабоче-
го диапазона, NO (НЕТ), ESC

Ограничение хода/угла поворота вверх до введенного 
значения
В случае „No“ (Нет) клапан с заданным значением вне 
диапазона 0–100 % можно перемещать за пределы но-
минального хода. Характеристика не корректируется.
Пример: в некоторых случаях целесообразно ограничи-
вать ход клапана, например, если требуется определён-
ный минимальный расход среды, либо не должен до-
стигаться максимальный. Нижнее ограничение настраи-
вается с помощью кода 10, верхнее – с помощью Кода 
11. При наличии функции плотного затвора она имеет 
преимущество перед ограничением хода.
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12* Заданное значение, нижнее 
значение диапазона (нача-
ло w)
[0,0] – 75,0 % диапазона за-
данных значений, ESC

Начальное значение действительного диапазона задан-
ных значений, которое должно быть меньше конечного 
значения w (0 % = 4 мА).
Диапазон заданных значений – это разница между кон-
цом и началом w, которая должна быть Δw ≥ 25 % = 
4 мА.
При установленном диапазоне заданных значений от 0 
до 100 % = 4–20 мА регулирующий клапан должен про-
ходить весь свой рабочий диапазон от 0 до 100 % хода/
угла поворота.
В режиме разделённого диапазона (Split-range) клапа-
ны работают при меньших заданных значениях. При 
этом регулирующий сигнал регулирующего устройства 
для задействования двух клапанов разделяется таким 
образом, что при половинном входном сигнале клапаны 
проходят полный ход/угол поворота (первый клапан 
установлен на заданное значение 0–50 % = 4–12 мА, 
второй – на 50–100 % = 12–20 мА).

13* Заданное значение, верх-
нее значение диапазона 
(конец w)
25,0 – [100,0] диапазона за-
данных значений, ESC

Конечное значение (100 % = 20 мА) текущего диапазона 
заданного значения
Конечное значение должно быть больше начального 
значения.

14* Конечное положение при w 
менее 
(конечное положение w <)
от 0,0 до 49,9 %, [1,0 %], No, 
ESC

Если заданное значение w приближается к установлен-
ному проценту конечного значения, вызывающего за-
крытие клапана, из привода спонтанным образом пол-
ностью удаляется воздух (при AIR TO OPEN) либо при-
вод наполняется воздухом (при AIR TO CLOSE). Дей-
ствие всегда приводит к максимальному герметичному 
закрытию клапана.
Коды 14/15 имеют приоритет перед кодами 8/9/10/11.
Коды 21/22 имеют приоритет перед кодами 14/15.
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15* Конечное положение при w 
более 
(конечное положение w >)
от 50,0 до 100,0 %, ESC

Если заданное значение w приближается к установлен-
ному проценту конечного значению, вызывающего от-
крытие клапана, из привода спонтанным образом пол-
ностью удаляется воздух (при AIR TO OPEN) либо при-
вод наполняется воздухом (при AIR TO CLOSE). Дей-
ствие всегда приводит к максимальному перемещению 
клапана. Через Код 16 возможно ограничение управля-
ющего давления.
Коды 14/15 имеют приоритет перед кодами 8/9/10/11.
Коды 21/22 имеют приоритет перед кодами 14/15.
Пример: для трёхходовых клапанов установите конеч-
ное положение w > на 99 %.

16* Предел давления
[No], P 1,4/2,4/3,7, ESC

Сигнал давления на привод можно ограничивать сту-
пенчатым образом.
После изменения установленного предела давления не-
обходим однократный сброс воздуха из привода (напри-
мер, путем запроса положения безопасности (SAFE), 
см. код 0).
Информация: для приводов двойного действия (поло-
жение безопасности AIR TO OPEN) нельзя активировать 
ограничение давления.

17* Коэффициент KP (коэффи-
циент пропорционально-
сти)
от 0 до 17 [7], ESC

Изменение ступени KP и TV:
При инициализации позиционера настраиваются опти-
мальные значения коэффициента пропорциональности 
Kp и времени воздействия по производной Tv. Если по-
зиционер из-за дополнительных неисправностей откло-
няется до переходных колебаний недопустимой величи-
ны, после инициализации можно выполнить коррекцию 
коэффициентов KP и TV. Для этого можно либо посте-
пенно повышать TV до достижения оптимального пере-
ходного процесса, либо постепенно уменьшать KP, если 
достигнуто максимальное значение 4.
Изменение коэффициентa KP влияет на рассогласова-
ние регулирования.

18* Время воздействия по про-
изводной Tv
1, [2], 3, 4, NO, ESC

См. Код 17
Изменение коэффициентa TV не влияет на рассогласо-
вание регулирования.
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19* Диапазон допуска
0,1–10,0 %, [5,0 %] рабочего 
диапазона, ESC

Служит для контроля за неисправностями.
Определение поля допуска относительно рабочего диа-
пазона. Соответствующее время быстродействия (30 с) 
является критерием сброса.
Если во время инициализации определяется переход-
ное время, шестикратная величина которого >30 секунд, 
эта величина принимается в качестве времени быстро-
действия.

20* Выбор характеристики
от [0] до 9, ESC

Выбор характеристики
0 Линейная
1 равнопроцентная
2 равнопроцентная реверсивная
3 Дисковый затвор SAMSON, линейная
4 Дисковый затвор SAMSON, равнопроцентная
5 сегментный кран VETEC линейная
6 сегментный кран VETEC равнопроцентная
7 шаровой сегментный кран линейная
8 шаровой сегментный кран равнопроцентная
9 задаётся пользователем (определение с помощью 

программного обеспечения)
Информация: характеристики, см. главу 12.4

21* Необходимое переходное 
время процесса ОТКР (ли-
нейное изменение w ОТКР)
[0]-240 с, ESC

Время прохождения рабочего диапазона при открытии 
регулирующего клапана.
Ограничение переходного времени процесса (Код 21 
и 22): в некоторых применениях рекомендуется ограни-
чивать переходное время привода во избежание слиш-
ком быстрого воздействия на выполняемый процесс.
Код 21 имеет приоритет перед кодом 15.

22* Необходимое переходное 
время процесса ЗАКР (ли-
нейное изменение w ЗАКР)
[0]-240 с, ESC

Время прохождения рабочего диапазона при закрытии 
регулирующего клапана.
Код 22 имеет приоритет перед кодом 14. 

23* Полный ход клапана
от [0] до 99x107, RES, ESC
Экспоненциальное отобра-
жение начиная с показания 
>9999

Сумма номинальных циклов нагрузки (двойные ходы)
С помощью RES можно сбросить до 0.
Информация: значение сохраняется в энергозависи-
мой памяти через каждые 1000 двойных ходов.
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24* Предельный параметр пол-
ного хода клапана
от 1000 до 99x107, [1.000000], 
ESC
Экспоненциальное отобра-
жение начиная с показания 
>9999

Предельное значение интеграла по пути, после превы-
шения которого появляется сообщение о неисправности 
и символ рожкового гаечного ключа.

25 Дискретный выход
[A1 -/- ], ESC

Этот код можно использовать для определения на ме-
сте, имеет ли устройство дискретный выход в качестве 
опции. Если имеется дискретный выход, его логику пе-
реключения можно считать и настроить.
Если дискретный выход отсутствует, устройство отобра-
жает "- - - - - -".
Дискретные контакты A1, A2 и индикатор неисправности 
могут быть переключены на этот выход следующим об-
разом:
Попеременная 
индикация

Значение

A1 -/- A1 в качестве замыкающего 
контакта

A1 ---- A1 в качестве размыкающего 
контакта

A2 -/- A2 в качестве замыкающего 
контакта

A2 ---- A2 в качестве размыкающего 
контакта

FAUL FAUL Выход сигнализации неисправ-
ностей (всегда размыкающий 
контакт)

26* Предельное значение A1
от 0,0 до 100,0 % рабочего 
диапазона, [2,0 %], No (Нет), 
ESC

Программируемое предельное значение А1, относи-
тельно рабочего диапазона, отображается или доступно 
для изменения.

27* Предельное значение A2
от 0,0 до 100,0 % рабочего 
диапазона, [98,0 %], No (Нет), 
ESC

Программируемое предельное значение А2, относи-
тельно рабочего диапазона, отображается или доступно 
для изменения.
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28* Проверка аварийной сигна-
лизации
Направление считывания
По умолча-
нию

переверну-
тое

[NO] (Нет) [NO] (Нет)
RUN 1 1 RUN
RUN 2 2 RUN
RUN 3 3 RUN
ESC ESC

Проверка программируемых конечных выключателей 
аварийной сигнализации А1 и А2, а также контакта сиг-
нализации неисправностей А3.
Если проверка активирована, соответствующий контакт 
переключается пять раз.
RUN1/1 RUN: программируемый конечный выключатель A1
RUN2/2 RUN: программируемый конечный выключатель A2
RUN3/3 RUN: контакт сигнализации о повреждениях A3

29* Датчик положения x/ix 3)

[], , ESC
Рабочее направление опционального датчика положе-
ния, которое указывает, исходя из положения безопас-
ности, привязку положения хода/угла поворота к выход-
ному сигналу i.
Рабочий диапазон (см. Код 8) клапана отображается 
в виде сигнала от 4 до 20 мА.
Если позиционер не подключен (заданное значение ме-
нее 3,6 мА), сигнал составляет 0,9 мА и 3,8 мА в неини-
циализированном состоянии.

30* Сигнализация неисправно-
сти ix 3)

[NO], HI, LO, ESC

Выбор опции и способа сигнализации о неисправно-
стях, вызывающих переключение контакта сигнализа-
ции о повреждениях, также с помощью выхода датчика 
положения.
HI ix =21,6 мА или LO ix =2,4 мА

31* Проверка датчика положе-
ния 3)

От –10,0 до 110,0 % рабочего 
диапазона, [значение по 
умолчанию – последнее ото-
браженное значение датчика 
положения], ESC

Проверка датчика положения; значения можно вводить 
относительно рабочего диапазона.
При инициализированном позиционере выполняется 
локальная настройка текущего фактического значения 
как стартового значения (плавный переход в режим те-
стирования). При тестировании с помощью программно-
го обеспечения введённое моделируемое значение в те-
чение 30 с выдаётся в качестве сигнала положения.

3) Аналоговый датчик положения: коды 29/30/31 доступны для выбора при установленном датчике положения (опция).
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32* Сообщение функциональ-
ной проверки
No (Нет), [YES] (ДА), ESC

Состояние общего статуса может отображаться в виде 
выхода сигнализации о неисправности через дополни-
тельный дискретный контакт и дополнительный датчик 
положения (см. Код 25).
YES 
(ДА):

Общий статус "Функциональная проверка" пере-
ключает выход сигналов неисправностей.

NO 
(Нет):

Общий статус "Функциональная проверка" без 
влияния на выход сигналов неисправностей.

33* Сообщение "Необходи-
мость технического обслу-
живания"
No (Нет), [YES] (ДА), ESC

YES 
(ДА):

Как общий статус «Необходимость технического 
обслуживания/запрос на техническое обслужи-
вание», так и "Отказ" отключает выход сигналов 
неисправностей.

NO 
(Нет):

Только общее состояние "Отказ" переключает 
общий статус выхода сигналов неисправностей, 
а "Требование технического обслуживания/за-
прос на техническое обслуживание" - нет.

Независимо от общего статуса выход сигналов неис-
правности всегда переключается при кодах неисправно-
сти 57, 58, 60, 62 и с 64 до 70, 76

34* Направление закрытия
CL, [CCL], ESC

CL clockwise, по часовой стрелке
CCL counterclockwise, против часовой стрелки

Направление вращения рычага датчика хода, при кото-
ром достигается положение ЗАКР регулирующего кла-
пана (вид на дисплей позиционера)
Ввод требуется только при режиме инициализации SUB.

35* Положение блокировки
[0,0] мм/°/%, ESC

Расстояние до положения ЗАКР (положение 0 %)
Ввод требуется только при режиме инициализации SUB.

36* Сброс
[Нет], Std, diAG, ESC

Std Выполняет сброс всех параметров и данных ди-
агностики к стандартным значениям (заводские 
настройки). После сброса параметров необхо-
дима повторная инициализация устройства.

diAG Только сброс данных диагностики. Принятые 
нормативные кривые и протоколирование со-
храняются. Повторная инициализация не требу-
ется.

37* Датчик положения
[No] (Нет), YES (ДА), ESC

Только индикация, указывает наличие или отсутствие 
опции датчика положения.
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Код 
№

Параметры – показать, зна-
чения [заводская настройка]

Описание

38* Индуктивная сигнализация
No (Нет)

Опция недоступна

39 Информация о рассогласо-
вании регулирования е
Только индикация

отклонение от заданного положения (e = w – x)

40 Минимальное время про-
цесса ОТКР (tmin ОТКР)
Только индикация

Время [с], необходимое системе, состоящей из позицио-
нера, привода и клапана, для выполнения номинально-
го хода/поворота на номинальный угол в направлении 
открываемого клапана (положение 100 %).

41 Минимальное время про-
цесса ЗАКР (tmin ЗАКР)
Только индикация

Время [с], необходимое системе, состоящей из позицио-
нера, привода и клапана, для выполнения номинально-
го хода/поворота на номинальный угол в направлении 
закрываемого клапана (положение 0 %).

42 Авто-w/Ручной-w
от 0,0 до 100,0 % диапазона
4 ... 20 мА

Актуальное заданное значение w для автоматического 
режима
4-20 мА соответствуют 0-100 %

43 Версия программного обе-
спечения, регулирование
Только индикация

Тип устройства и актуальная версия встроенного про-
граммного обеспечения (попеременная индикация)

44 Информация y
Только индикация

Регулирующий сигнал у [%] относительно определенно-
го во время инициализации диапазона хода.
MAX Позиционер создает максимальное выходное 

давление, см. описание Кода 14/15.
0P: Позиционер полностью сбрасывает воздух, см. 

описание Кода 14/15.
– – –: Позиционер не инициализирован.
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Код 
№

Параметры – показать, зна-
чения [заводская настройка]

Описание

45 Статус принудительного 
сброса воздуха
Только индикация

Указывает наличие или отсутствие опции.
No 
(Нет)

Система принудительного сброса воздуха от-
сутствует

YES 
(ДА)

Система принудительного сброса воздуха при-
сутствует

Если на клеммы системы принудительного сброса воз-
духа подается напряжение, то попеременно отобража-
ется индикация YES и HIGH. Если напряжение отсут-
ствует (воздух из привода удалён, на дисплее показыва-
ется положение безопасности символом S), то попере-
менно отображается индикация YES и LOW.

46* Адрес опроса
от [0] до 15/63, ESC

Выбор адреса шины
от 0 до 15 при активной редакции 5 HART® (заводская 
настройка)
от 0 до 63 при активной редакции 6 HART®
Переключение возможно только через управляющее 
программное обеспечение.

47* Состояние защиты от запи-
си HART®
[No] (Нет), YES (ДА), ESC

При активированной защите записи данные устройства 
с помощью связи HART® могут только считываться, но 
не перезаписываться.

48*
49*

Параметры диагностики · Более подробно о диагностике см. руководство по экс-
плуатации "Диагностика клапана EXPERTplus" u EB 8389.

https://www.samsongroup.com/document/e83890de.pdf
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12.3 Коды ошибок
Ошибка инициализации

Коды ошибок – 
устранение

Сообщение общего статуса активно, при запросе появляется индика-
ция Err.
При наличии сообщений о неисправностях они отображаются здесь.

50 x > диапазона Сигнал измерения выдает завышенное или заниженное значение, 
рычаг находится близко к механическому пределу.
• Неправильное расположение штифта
• При монтаже NAMUR смещается кронштейн, или считывающий 

контактный штифт находится не в шлице прижимной пластины по-
дачи.

• Неверно смонтирована плата следящего механизма.

Классификация 
состояний

[необходимость технического обслуживания]

Устранение • Проверить монтаж и положение штифта.
• Поменяйте режим работы с SAFE на MAN.
• Заново выполните инициализацию позиционера.

51 Δx < диапазона Диапазон измерения датчика слишком мал.
• Неправильное расположение штифта.
• Установлен неправильный рычаг.
Если угол поворота на вале позиционера менее 16°, создается только 
одно сообщение, при менее 9° инициализация прерывается.

Классификация 
состояний

[необходимость технического обслуживания]

Устранение • Проверить монтаж.
• Вновь выполнить инициализацию позиционера.
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Коды ошибок – 
устранение

Сообщение общего статуса активно, при запросе появляется индика-
ция Err.
При наличии сообщений о неисправностях они отображаются здесь.

52 Установка • Неверный монтаж устройства
• Номинального хода/угла поворота (Код 5) не удалось достичь при 

инициализации NOM (допуск вниз не допускается).
• Механическая или пневматическая ошибка, например, непра-

вильно выбранный рычаг или недостаточное давление питания для 
перемещения в нужное положение.

Классификация 
состояний

[необходимость технического обслуживания]

Устранение Проверить монтаж и давление питания, заново выполнить инициали-
зацию устройства. Проверка максимального хода/угла в определен-
ных условиях возможна путем ввода фактического положения штиф-
та и последующей инициализации MAX.
После завершения инициализации Код 5 отображает максимальный 
достигнутый ход привода/угол.

53 Превышено 
время инициа-
лизации (Init >)

Инициализация выполняется слишком долго.
• Нет давления на подводе воздуха, либо имеется разгерметизация
• Отказ подачи воздуха во время инициализации.

Классификация 
состояний

[необходимость технического обслуживания]

Устранение Проверьте монтаж и трубопровод нагнетания воздуха, заново выпол-
ните инициализацию устройства.

54 Init – Принуди-
тельный сброс 
воздуха

1. Устройство принудительного сброса воздуха установлено (код 45 
= „YES“ (ДА)), но не было подсоединено или было подсоединено 
неправильно, поэтому не удалось создать приводное давление. 
Сообщение создается, если происходит попытка инициализации.

2. Выполняется попытка выполнить инициализацию из положения 
безопасности (SAFE).

Классификация 
состояний

[необходимость технического обслуживания]

Устранение 1. Проверить соединение и питающее напряжение принудительного 
сброса воздуха. 
Код 45 HIGH/LOW

2. С помощью Кода 0 настройте режим работы MAN. Заново выпол-
ните инициализацию позиционера.
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Коды ошибок – 
устранение

Сообщение общего статуса активно, при запросе появляется индика-
ция Err.
При наличии сообщений о неисправностях они отображаются здесь.

55 Короткое время 
переходного 
процесса (пере-
ходное время 
процесса <)

Сообщенные во время инициализации величины времени срабатыва-
ния привода слишком малы для оптимальной настройки позиционера.

Классификация 
состояний

[необходимость технического обслуживания]

Устранение Установите дроссель регулирующего давления, как описано в гл. 5.

56 Положение 
штифта

Инициализация была прервана, так как для выбранных режимов ини-
циализации NOM и SUB необходимо ввести положение штифта.

Классификация 
состояний

[необходимость технического обслуживания]

Устранение Введите положение штифта с помощью Кода 4 и номинальный ход/
угол с помощью Кода 5. Заново выполните инициализацию позицио-
нера.

Сбой работы

Коды ошибок – 
устранение

Сообщение общего статуса активно, при запросе появляется индика-
ция Err.
При наличии сообщений о неисправностях они отображаются здесь.

57 Контур регули-
рования
Дополнительное сооб-
щение на контакте сиг-
нализации о неисправ-
ностях!

Контур регулирования нарушен, регулирующий клапан не реагирует 
в допустимое время на регулируемый параметр (диапазон допуска 
сигнализации, Код 19).
• Механическая блокировка привода.
• Крепление позиционера сместилось.
• Недостаточно давления питания.

Классификация 
состояний

[необходимость технического обслуживания]

Устранение • Проверить монтаж.
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Коды ошибок – 
устранение

Сообщение общего статуса активно, при запросе появляется индика-
ция Err.
При наличии сообщений о неисправностях они отображаются здесь.

58 Нулевая точка Неверное положение нулевой точки Ошибка может происходить при 
сдвиге монтажного шарнирного соединения позиционера или при из-
носе опорного комплекта клапана, в особенности в случае использо-
вания мягкого уплотнения плунжеров.

Классификация 
состояний

[необходимость технического обслуживания]

Устранение Проверьте клапан и монтаж позиционера. Если они в порядке – вы-
полните калибровку нуля с помощью кода 6 (см. главу 7.6, стр. 82).
При перемещении рычага на задней части позиционера (например, 
при замене рычага) необходимо один раз переместить рычаг от упо-
ра до упора, чтобы совместить его с внутренним измерительным ры-
чагом.
При отклонении нулевой точки более 5 % рекомендуется заново вы-
полнить инициализацию.

59 Автоматическая 
коррекция

Ошибка в диапазоне данных позиционера автоматически обнаружи-
вается и исправляется.

Классификация 
состояний

автоматически

60 Критическая 
ошибка
Дополнительное сооб-
щение на контакте сиг-
нализации о неисправ-
ностях!

Если ошибка выявляется в данных, важных для безопасности, авто-
матическая коррекция невозможна. Причина может крыться в ошиб-
ках ЭМС.
Позиционер переходит в положение безопасности (SAFE).

Классификация 
состояний

Отказ (не классифицируется)

Устранение Выполните сброс с помощью Кода 36. Заново инициализируйте пози-
ционер (см. главу 7.7 и 7.5).
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Ошибка аппаратного обеспечения

Коды ошибок – 
устранение

Сообщение общего статуса активно, при запросе появляется индика-
ция Err.
При наличии сообщений о неисправностях они отображаются здесь.

62 Сигнал x
Дополнительное сооб-
щение на контакте сиг-
нализации о неисправ-
ностях!

• Отказ регистрации данных измерений для привода.
• Неисправен проводящий пластиковый элемент.
Устройство продолжает работу в аварийном режиме, но должно быть 
заменено как можно скорее.
Аварийный режим отображается с помощью мигающего символа ре-
гулирования и четырёх штрихов вместо индикатора положения.
Указание по управлению: в случае отказа измерительной системы 
позиционер все еще находится в технически безопасном состоянии. 
Позиционер переходит в аварийный режим, в котором невозможно 
точное перемещение в положение регулирования. Позиционер 
по-прежнему следует заданному значению, поэтому безопасность 
процесса сохраняется.

Классификация 
состояний

[запрос на техническое обслуживание]

Устранение Отправьте позиционер для ремонта в представительство SAMSON.

63 w слишком мал Заданное значение w ниже 3,7 мА, образуется в случае, если источ-
ник тока, от которого работает позиционер, не соответствует стандар-
ту.
На дисплее позиционера о данном состоянии сигнализирует мигаю-
щая надпись LOW
Позиционер переходит в положение безопасности (SAFE).

Классификация 
состояний

[нет сообщения]

Устранение Проверить заданное значение. При необходимости настроить нижнее 
ограничение датчика тока, чтобы предотвратить выдачу значений ме-
нее 3,7 мА.

64 i/p-преобразо-
ватель

Обрыв электрической цепи i/p-преобразователя. Позиционер перехо-
дит в положение безопасности (SAFE).

Классификация 
состояний

Отказ (не классифицируется)

Устранение Отправьте позиционер для ремонта в представительство SAMSON.
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Коды ошибок – 
устранение

Сообщение общего статуса активно, при запросе появляется индика-
ция Err.
При наличии сообщений о неисправностях они отображаются здесь.

65 Аппаратное 
обеспечение
Дополнительное сооб-
щение на контакте сиг-
нализации о неисправ-
ностях!

Клеммы клавиши инициализации (с версии микропрограммного обе-
спечения 1.51).
В случае ошибки аппаратного обеспечения позиционер переходит в по-
ложение безопасности (SAFE).

Классификация 
состояний

Отказ (не классифицируется)

Устранение Квитируйте ошибку и снова перейдите в автоматический режим рабо-
ты, либо выполните сброс. Заново выполните инициализацию пози-
ционера. Если данные меры неэффективны, отправьте устройство 
для ремонта в представительство SAMSON.

66 Память данных
Дополнительное сооб-
щение на контакте сиг-
нализации о неисправ-
ностях!

Описание накопителя данных более не функционирует, например, 
при несовпадении записанных и считанных данных. Клапан переме-
щается в положение безопасности (SAFE).

Классификация 
состояний

Отказ (не классифицируется)

Устранение Отправьте устройство для ремонта в представительство SAMSON.

67 Управляющий 
контроллер
Дополнительное сооб-
щение на контакте сиг-
нализации о неисправ-
ностях!

Регулятор аппаратного обеспечения проверяется при помощи кон-
трольного теста.

Классификация 
состояний

Отказ (не классифицируется)

Устранение Квитировать ошибку. Если квитирование невозможно, отправьте 
устройство для ремонта в представительство SAMSON.
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Ошибка данных

Коды ошибок – 
устранение

Сообщение общего статуса активно, при запросе появляется индика-
ция Err.
При наличии сообщений о неисправностях они отображаются здесь.

68 Параметры ре-
гулирования
Дополнительное сооб-
щение на контакте сиг-
нализации о неисправ-
ностях!

Ошибка в параметрах регулирования

Классификация 
состояний

[необходимость технического обслуживания]

Устранение Квитировать ошибку. Выполните сброс. Заново выполните инициали-
зацию позиционера.

69 Параметр по-
тенциометра
Дополнительное сооб-
щение на контакте сиг-
нализации о неисправ-
ностях!

Ошибка параметра цифрового потенциометра

Классификация 
состояний

[необходимость технического обслуживания]

Устранение Квитировать ошибку. Выполните сброс. Заново выполните инициали-
зацию позиционера.

70 Параметр ка-
либровки
Дополнительное со-
общение на контак-
те сигнализации о 
неисправностях!

Ошибка в данных производственной калибровки; устройство работа-
ет при значениях пуска в холодном состоянии.

Классификация 
состояний

[необходимость технического обслуживания]

Устранение Отправьте устройство для ремонта в представительство SAMSON.
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Коды ошибок – 
устранение

Сообщение общего статуса активно, при запросе появляется индика-
ция Err.
При наличии сообщений о неисправностях они отображаются здесь.

71 Общие 
параметры

Ошибка в параметрах, не являющихся критическими для регулирова-
ния.

Классификация 
состояний

[необходимость технического обслуживания]

Устранение Квитировать ошибку. Проверить и при необходимости заново настро-
ить нужные параметры.

72 Параметры за-
пуска

Ошибка в параметрах запуска

Классификация 
состояний

[необходимость технического обслуживания]

Устранение Квитируйте ошибку, выполните сброс. Заново выполните инициализа-
цию позиционера.

73 Внутренняя 
ошибка устрой-
ства 1

Внутренняя ошибка устройства

Классификация 
состояний

[необходимость технического обслуживания]

Устранение Отправьте устройство для ремонта в представительство SAMSON.

74 Параметры 
HART® 

Ошибка в параметрах, не являющихся критическими для регулирова-
ния.

Классификация 
состояний

[необходимость технического обслуживания]

Устранение Квитировать ошибку. Проверить и при необходимости заново настро-
ить нужные параметры.

75 Инфопараметр Ошибки в инфопараметрах, не критичные для регулирования

Классификация 
состояний

[необходимость технического обслуживания]

Устранение Квитировать ошибку. Проверить и при необходимости заново настро-
ить нужные параметры.
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Коды ошибок – 
устранение

Сообщение общего статуса активно, при запросе появляется индика-
ция Err.
При наличии сообщений о неисправностях они отображаются здесь.

76 Нет функции 
аварийного 
хода

Система измерения пути позиционера оснащена функцией автомати-
ческого контроля (см. Код 62).
У ряда приводов, например, приводов двойного действия, невозмо-
жен управляемый аварийный режим. Здесь позиционер переключает-
ся в положение безопасности (SAFE) в случае ошибки в измерении 
перемещения. Наличие данного привода распознается автоматиче-
ски при инициализации.

Классификация 
состояний

[нет сообщения]

Устранение Только информация, при необходимости квитировать.
Никаких дополнительных мер не требуется.

77 Ошибка загруз-
ки программы

Если устройство после включения подачи питания запускается впер-
вые, оно выполняет самостоятельную проверку (бегущая надпись 
tEStinG в индикации).
Если устройство загружает неверную программу, клапан перемещает-
ся в положение безопасности (SAFE) и не может быть выведен из 
данного положения.

Классификация 
состояний

Отказ (не классифицируется)

Устранение Отключить электропитание и вновь включить устройство. В против-
ном случае отправьте устройство для ремонта в представительство 
SAMSON.

78 Опциональные 
параметры

Ошибка опциональных параметров

Классификация 
состояний

[необходимость технического обслуживания]

Устранение Отправьте устройство для ремонта в представительство SAMSON.
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Ошибка диагностики

Коды ошибок – 
устранение

Сообщение общего статуса активно, при запросе появляется индика-
ция Err.
При наличии сообщений о неисправностях они отображаются здесь.

79 Расширенная 
диагностика

Имеются сообщения в расширенной диагностике EXPERTplus (см. 
u EB 8389 „Диагностика клапана EXPERTplus“).

Классификация 
состояний

Требуется среднесрочное техобслуживание (не классифицируется)

80 Параме-
тры диа-
гностики

Ошибки, не являющиеся критическими для регулирования.

Классификация 
состояний

Требуется среднесрочное техобслуживание (не классифицируется)

81 Контрольный 
прогон прерван

Ошибка при автоматической записи опорных кривых ‘Управляющий 
сигнал y ‒ установившееся состояние’ (d1) или ‘Управляющий сигнал 
y ‒ гистерезис’ (d2) в ходе инициализации
• Контрольный прогон прерван
• Нормативная прямая y стационарная или y гистерезис не приняты.
Сообщения об ошибке сохраняются в энергозависимой памяти. Их 
невозможно сбросить.

Классификация 
состояний

[необходимость технического обслуживания]

Устранение Выполнить проверку и при необходимости заново провести испытания.

https://www.samson.de/document/e83890de.pdf
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12.4 Выбор характеристики
Далее представлено графическое изображение характеристик для выбора под ко-
дом 20.

Индивидуальное определение характеристики (характеристика, заданная поль-
зователем) возможно только с помощью рабочей станции/управляющего про-
граммного обеспечения (например, TROVIS-VIEW).

Линейная (выбор характеристики: 0)

0

50

100

0 50 100

Ход/угол поворота [%]

Заданное значение [%]

0

50

100

0 50 100

Ход/угол поворота [%]

Заданное значение [%]

Равнопроцентная  
(выбор характеристики: 1)

0

50

100

0 50 100

Ход/угол поворота [%]

Заданное значение [%]

Равнопроцентная реверсивная (выбор 
характеристики: 2)

Информация



EB 8387-3 RU  119

Приложение
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Дисковый затвор SAMSON, линейная
(выбор характеристики: 3)
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Дисковый затвор SAMSON, равнопроцентная
(выбор характеристики: 4)
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сегментный кран VETEC линейная
(выбор характеристики: 5)
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SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT 
Weismüllerstraße 3   60314 Frankfurt am Main 
 

Telefon: 069 4009-0 · Telefax: 069 4009-1507  
E-Mail: samson@samson.de 

Revison 07 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EU Konformitätserklärung /EU Declaration of Conformity/  

Déclaration UE de conformité 
 

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller/ 
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer/ 
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. 
Für das folgende Produkt / For the following product / Nous certifions que le produit 
 

  

Elektropneumatischer Ex d Stellungsregler mit HART-Kommunikation /  
Electropneumatic Ex d Positioner with HART communication /  

Positionneur électropneumatique Ex d avec communication HART 
Typ/Type/Type 3731-3... 

  
 
 

wird die Konformität mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union bestätigt /  
the conformity with the relevant Union harmonisation legislation is declared with/  
est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable selon les normes: 
 

 
 
 

 

EMC 2014/30/EU EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 
+A1:2011, EN 61326-1:2013 

RoHS 2011/65/EU EN 50581:2012 

 
  

 
 
Hersteller / Manufacturer / Fabricant: 

 
 

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT 
Weismüllerstraße 3 

D-60314 Frankfurt am Main 
Deutschland/Germany/Allemagne 

 
 

Frankfurt / Francfort, 2017-07-29 
Im Namen des Herstellers/ On behalf of the Manufacturer/ Au nom du fabricant. 
 
 
 

                        
 
                        Hanno Zager         Dirk Hoffmann 
     Leiter Qualitätssicherung/Head of Quality Managment/ Zentralabteilungsleiter/Head of Department/Chef du département 
               Responsable de l'assurance de la qualité        Entwicklungsorganisation/Development Organization 
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SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT 
Weismüllerstraße 3   60314 Frankfurt am Main 
 

Telefon: 069 4009-0 · Telefax: 069 4009-1507  
E-Mail: samson@samson.de 

Revison 07 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EU Konformitätserklärung /EU Declaration of Conformity/  

Déclaration UE de conformité 
 

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller/ 
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer/ 
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. 
Für das folgende Produkt / For the following product / Nous certifions que le produit 
 

Elektropneumatischer Ex d Stellungsregler mit HART-Kommunikation /  
Electropneumatic Ex d Positioner with HART communication /  

Positionneur électropneumatique Ex d avec communication HART 
Typ/Type/Type 3731-321.. 

 
entsprechend der EU-Baumusterprüfbescheingung PTB 05 ATEX 1058 ausgestellt von der/ 
according to the EU Type Examination PTB 05 ATEX 1058 issued by/ 
établi selon le certificat CE d’essais sur échantillons PTB 05 ATEX 1058 émis par: 
 

Physikalisch Technische Bundesanstalt 
Bundesallee 100 

D-38116 Braunschweig 
Benannte Stelle/Notified Body/Organisme notifié 0102 

 

wird die Konformität mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union bestätigt /  
the conformity with the relevant Union harmonisation legislation is declared with/  
est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable selon les normes: 
 

  

EMC 2014/30/EU EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 
+A1:2011, EN 61326-1:2013 

Explosion Protection 94/9/EC (bis/to 2016-04-19) 
Explosion Protection 2014/34/EU (ab/from 2016-04-20) 

EN 60079-0:2006, EN 60079-1:2007, 
EN 60079-7:2007, EN 61241-0:2006, 
EN 61241-1:2004 

RoHS 2011/65/EU EN 50581:2012 
 
Hersteller / Manufacturer / Fabricant: 

 
SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT 

Weismüllerstraße 3 
D-60314 Frankfurt am Main 

Deutschland/Germany/Allemagne 
 

Frankfurt / Francfort, 2017-07-29 
Im Namen des Herstellers/ On behalf of the Manufacturer/ Au nom du fabricant. 
 
 

                        
 
                        Hanno Zager         Dirk Hoffmann 
     Leiter Qualitätssicherung/Head of Quality Managment/ Zentralabteilungsleiter/Head of Department/Chef du département 
               Responsable de l'assurance de la qualité        Entwicklungsorganisation/Development Organization 
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SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main, Германия
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